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1 Seguridad

1.1

Clasificacion de las advertencias relativas
a la manipulacién

Las advertencias relativas a la manipulacion
se clasifican con signos de advertencia e in-
dicaciones de aviso de acuerdo con la grave-
dad de los posibles peligros:

Advertencias relativas a la operacion

Signos de advertencia e indicaciones de
aviso

Peligro
Peligro de muerte inminente o peligro
de lesiones graves

Peligro
Peligro de muerte por electrocucion

Advertencia
peligro de lesiones leves

Atencion
Riesgo de dafos materiales o dafios
al medio ambiente

=P P P

1.2 Utilizacion adecuada

Su uso incorrecto o utilizacion inadecuada
puede dar lugar a situaciones de peligro mor-
tal o de lesiones para el usuario o para terce-
ros, asi como provocar danos en el producto
u otros bienes materiales.

El producto es la unidad interior de una
bomba de calor de agua y aire con tecnolo-
gia dividida.

El producto esta destinado exclusivamente
para el uso domestico.

La utilizacién adecuada solo permite estas
combinaciones de producto:

Unidad interior
HA ..-5 STB
HA ..-5 WSB

Unidad exterior

HA .-50S ...

La utilizacion adecuada implica:

— Tener en cuenta las instrucciones de fun-
cionamiento, instalacion y mantenimiento
del producto y de todos los demas compo-
nentes de la instalacion.

— Realizar la instalacion y el montaje con-
forme a la homologacion del producto y
del sistema.

— Cumplir todas las condiciones de inspec-
cion y mantenimiento recogidas en las ins-
trucciones.

La utilizacion adecuada implica, ademas,
realizar la instalacién conforme al cédigo IP.

Una utilizacion que no se corresponda con

0 que vaya mas alla de lo descrito en las
presentes instrucciones se considera inade-
cuada. También es inadecuado cualquier uso
de caracter directamente comercial o indus-
trial.

jAtencion!

Se prohibe todo uso abusivo del producto.

1.3
1.3.1 Peligro por cualificacién insuficiente

Indicaciones generales de seguridad

Las siguientes tareas solo deben ser llevadas
a cabo por profesionales autorizados que
estén debidamente cualificados:

— Montaje

— Desmontaje

— Instalacion

— Puesta en marcha

— Revision y mantenimiento
— Reparacion

— Puesta fuera de servicio

» Proceda segun el estado actual de la téc-
nica.

1.3.2 Peligro de muerte por electrocucion

Si toca los componentes conductores de
tension, existe peligro de descarga eléctrica.

Antes de realizar cualquier trabajo en el pro-
ducto:

» Deje el producto sin tension desconec-
tando todos los polos de los suministros
de corriente (dispositivo de separacion
eléctrica con una abertura de contacto de
al menos 3 mm, p. €j., fusibles o disyunto-
res).

» Asegurelo para impedir que se pueda co-
nectar accidentalmente.

» Espere al menos 3 min hasta que los con-
densadores se hayan descargado.

» Verifique que no hay tensién.
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1.3.3 Peligro de muerte por falta de
dispositivos de seguridad

Los esquemas que contiene este documento
no muestran todos los dispositivos de seguri-
dad necesarios para una instalacion profesio-
nal.

» Monte en la instalacion los dispositivos de
seguridad necesarios.

» Tenga en cuenta las disposiciones legales,
reglamentos y normativas aplicables de
ambito tanto nacional como internacional.

1.3.4 Peligro de quemaduras,
escaldaduras y congelacion por
componentes calientes y frios

En algunos componentes, en especial en
tuberias sin aislamiento, existe el peligro de
quemaduras y congelaciones.

» Antes de iniciar los trabajos en los compo-
nentes, espere a que hayan alcanzado la
temperatura ambiente.

1.3.5 Peligro de quemadura por agua
potable caliente

Si la temperatura del agua caliente es supe-
rior a 50 °C, existe peligro de sufrir escalda-
duras en las tomas de agua caliente. Los ni-
Aos y los ancianos pueden sufrir dafios por
temperaturas aun menores.

» Seleccionar una temperatura que no
pueda dafnar a nadie.

1.3.6 Peligro de lesiones debido al peso
elevado del producto

» Transporte el producto como minimo entre
dos personas.

1.3.7 Riesgo de
dainos materiales debido a una
superficie de montaje inadecuada

La irregularidad de la superficie de montaje
puede provocar fugas en el producto.

» Asegurese de que el producto esté apo-
yado de forma plana sobre la superficie de
montaje.

» Asegurese de que la superficie de montaje
tenga suficiente capacidad de carga para
soportar el peso del producto en funciona-
miento.

1.3.8 Riesgo de dainos materiales debido a
un funcionamiento erréneo

Las averias no solucionadas, las modifica-
ciones en los dispositivos de seguridad y un
mantenimiento aplazado pueden provocar un
funcionamiento erréneo y riesgos de seguri-
dad durante el funcionamiento.

» Asegurese de que la instalacion de cale-
faccion se encuentra en perfecto estado
técnico.

» Compruebe que no hay ningun dispositivo
de seguridad o de supervision retirado,
puenteado o desactivado.

» Elimine inmediatamente las anomalias o
danos que afecten a la seguridad.

1.3.9 Evite el peligro de congelacion por
contacto con el refrigerante

El circuito de refrigeracion de la unidad inte-
rior se suministra con llenado de servicio de
nitrdgeno para garantizar una comprobacién
de la estanqueidad. La unidad exterior se su-
ministra con un llenado de servicio de refri-
gerante R 410 A. El contacto con el refrige-
rante que se derrama en los puntos de salida
puede dar lugar a congelacion.

» Si se produce una fuga de refrigerante, no
toque ningun componente del producto.

» No aspire los vapores o gases que ema-
nen desde las fugas del circuito refrige-
rante.

» Evite el contacto de la piel o los ojos con el
refrigerante.

» En caso de contacto del refrigerante con la
piel o los ojos, acuda a un médico.

1.3.10 Riesgo de daios materiales en el
hogar debido al condensado

En el modo calefaccion, los conductos en-
tre la bomba de calor y la fuente de calor (cir-
culo ambiental) estan frios, por lo que puede
formarse condensado en los conductos del
hogar. En el modo refrigeracion, los conduc-
tos del circuito del edificio estan frios por lo
que, si no se supera el punto de congelacion,
también puede formarse condensado. El con-
densado puede ocasionar dafos materiales,
p. e€j. mediante corrosion.

» Asegurese de no dafar el aislamiento tér-
mico de los conductos.
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1.3.11 Peligro de danos materiales por
aditivos en el agua de calefaccion

Los agentes anticorrosivos y anticongelantes
no adecuados pueden dafar las juntas y
otros componentes del circuito de calefaccion
lo que puede hacer que aparezcan fugas de
agua.

» Afada al agua de calefaccion unicamente
agentes anticorrosivos y anticongelantes
autorizados.

1.3.12 Riesgo de daifios materiales
causados por heladas

» No instale el producto en estancias con
riesgo de heladas.

1.3.13 Riesgo de daifos materiales por el
uso de herramientas inadecuadas

» Utilice la herramienta apropiada.

1.3.14 Riesgo de daios medioambientales
por refrigerante

El producto contiene un refrigerante con un
considerable GWP (GWP = Global Warming
Potential).

» Asegurese de que el refrigerante no se
vierta a la atmoésfera.

» Si usted es un profesional autorizado para
trabajar con refrigerantes, realice el man-
tenimiento del producto con el equipo ade-
cuado de proteccion y realice, en su caso,
intervenciones en el circuito refrigerante.
Efectue el reciclado o la eliminacion del
producto de acuerdo con las normativas
aplicables.

1.4 Disposiciones (directivas, leyes,
normas)

» Observe las disposiciones, normas, directi-
vas, ordenanzas y leyes nacionales.
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2 Observaciones sobre la documentacion

2 Observaciones sobre la
documentacion

2.1 Consulta de la documentacion adicional

» Tenga en cuenta sin excepcion todos los manuales de
uso e instalacion que acompanan a los componentes de
la instalacion.

2.2 Conservacion de la documentacion

» Entregue estas instrucciones y toda la documentacién de
validez paralela al usuario de la instalacion.

2.3 Validez de las instrucciones

Estas instrucciones son validas unicamente para:

Producto Unidad exterior
HA 6-5 STB HA 4-5 OS B3
HA 6-5 OS B3
HA 8-5 STB HA 8-5 OS B3
HA 12-5 STB HA 12-5 OS B3
24 Informacion adicional

» Escanee el codigo mostrado con su smartphone para
recibir mas informacion sobre la instalacion.

< Sera redirigido a videos de instalacion.

3 Descripcioén del aparato

3.1 El sistema de bombas de calor consta de los

siguientes componentes:

Estructura de un sistema tipico de bomba de calor con tec-
nologia dividida:

1 Bomba de calor, unidad 4 Regulador de la unidad
exterior interior
2 Cable eBUS 5 Bomba de calor, unidad
. interior
3 Regulador del sist n
egtiador def sistema 6 Circuito refrigerante
3.2 Dispositivos de seguridad

3.2.1  Funcioén de proteccion antihielo

La funcion de proteccion antihielo de la instalacion se con-
trola a través del mismo producto y a través del regulador
del sistema. Si el regulador de sistema falla, el producto ga-
rantiza una proteccion contra heladas limitada para el cir-
cuito de calefaccion.

3.2.2 Seguro contra la falta de agua

Esta funcion supervisa permanentemente la presion del
agua de calefaccion para prevenir una posible escasez de
agua de calefaccion. Un sensor de presion analdgico desco-
necta el producto y otros médulos, si los hubiera, en el modo
standby cuando la presién del agua desciende de la presion
minima. El sensor de presion vuelve a conectar el producto
cuando la presion del agua alcanza la presion de servicio.

Si la presion dentro del circuito de calefacciéon es <0,1 MPa
(1 bar), aparecera un mensaje de mantenimiento por debajo
de la presién minima de servicio.

— Presion minima circuito de calefaccion: = 0,05 MPa
(= 0,50 bar)

— Min. presion de servicio circuito de calefaccion:
2 0,07 MPa (2 0,70 bar)

3.2.3 Proteccion antibloqueo de la bomba

Esta funcién impide que se inmovilicen las bombas para el
agua de calefaccién. Las bombas que no se han utilizado
durante 23 horas se conectan sucesivamente por un espacio
de 10 - 20 segundos.

3.2.4 Limitador de temperatura de seguridad (LTS)
en el circuito de calefaccion

Si la temperatura en el circuito de calefaccion de la calefac-
cion adicional eléctrica interna supera la temperatura ma-
xima, el LTS desconecta y bloquea la calefaccién adicional
eléctrica. Tras la activacion se debe sustituir el limitador de
temperatura de seguridad.
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Descripcién del aparato 3

— Temperatura max. del circuito de calefaccién: 95 °C 3.5 Descripcion del producto

3.3 refrigeracion El produgto es la unidad !nte.n(.)r.de una bomba de calor de
agua y aire con tecnologia dividida.
En funcién del pais, el producto posee la funcion de modo

calefaccion o modo calefaccién y modo refrigeracion.

La unidad interior esta conectada con la unidad exterior me-
diante el circuito refrigerante.

Es posible una activacion posterior del modo refrigeracion
mediante un accesorio opcional. 3.6

3.6.1

Vista general del aparato

34 Funcionamiento de la bomba de calor Estructura del aparato

La bomba de calor posee un circuito refrigerante cerrado en
el que circula un refrigerante.

En el modo calefaccion, mediante la evaporacién, compre-
sion, liquidacion y expansion, se obtiene energia térmica del
medio ambiente y se libera al edificio. En el modo refrigera-
cion, la energia térmica se extrae del edificio y se libera al
medio ambiente.

3.4.1 Principio de funcionamiento, modo
calefaccién

- ©

Compresor

1 Evaporador (intercam- 4
biador de calor)

Valvul nsion
Valvula de 4 vias S alvula de expansio

Condensador (intercam-

Ventilador biador de calor)

3.4.2 Principio de funcionamiento, modo
refrigeracion

|

1 Llave de vaciado del 8 Caja de la electrénica

)—

acumulador de agua
caliente sanitaria

con placa de circuito
impreso

Llave de llenado y 9 Regulador de la unidad
vaciado interior
@ Correas 10 Placa de circuitos im-
Liave de vaciado del presos de la conexion a
L . la red
circuito de calefaccién L
- Manémetro del circuito 11 Blogue hidraulico

@ de calefaccion 12 Salida de condensacion

Acumulador de agua 13 Anodo de proteccién de
1 Condensador (intercam- 4  Compresor caliente sanitaria magnesio
biador de calor) 5 Valvula de expansion Valvula de purgado y

0020297148_01 GeniaSet Split Instrucciones de instalacion y mantenimiento
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3 Descripcidén del aparato

3.6.2 Estructura del bloque hidraulico

3.8

Datos en la placa de caracteristicas

La placa de caracteristicas documenta el pais en el que se
debe instalar el producto.
Indicacion Significado
N.° de serie Numero de identificacion inequivoco
del aparato
Nomen- HA Vaillant, bomba de calor, aire
clatura 6" 12 Potencia en kW
-5 Generacién de aparatos
Limitador de | Unidad interior, tecnologia dividida
temperatura
de seguridad
230V Conexion eléctrica:
230 V: 1~/N/PE 230 V
400 V: 3~/N/PE 400 V
P Clase de proteccion
Simbolos @ Compresor
I:I Regulador
@ Circuito refrigerante
Im Circuito de calefaccion
) Depésito acumulador, capacidad,
Z— presion admisible
1 Valvula de purgado y 11 Ida de calefaccion —
vaciado 12 Conexién agua caliente Calefaccion adicional
Bomba de calefaccion sanitaria
Retorno de calefaccién 13 Conexion agua fria P max Potencia nominal, maxima
agua caliente sanitaria "
4 Idga de calefaccion agua 14 gonexmn I(_:leltconducto P Potencia nominal
. e e gas caliente
caliente sanitaria 15 Llase de corte. con- | max Corriente asignada, méaxima
5  Valvula del vaso de ducto de gas caliente, I Corriente de arranque
expansion B circuito refrigerante Circui VP Prosic — ibl I
Vaso de expansion 16  Limitador de tempera- |fr(.:U|to a (bar) ; resion de servicio admisible (rela-
Calefaccion adicional tura de seguridad :gnr;ge' va)
eléctrica 17 Condensador R410A Refrigerante, tipo
Purgador automatico 18  Sensor de presién del GWP Refrigerante, Global Warming Po-
Conexion del conducto circuito de calefaccion tential
de liquido 19 Valvula de prioridad, Circuito | MPa (bar) Presién de servicio permitida
10  Retorno de calefaccion circuito de calefac- de cale-
cién/sobrealimentacion faccion
circuito L Capacidad de llenado
3.7 Llave de corte ACS
; . Homologa- Véase el capitulo "Homologacion
En la llave de corte puede probar el vacio, realizar pruebas cion CE CE"

de presion y llenar el circuito refrigerante.

— Par de apriete de la tapa de cierre de la llave de corte:
4 Nm
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Descripcién del aparato 3

3.9 Simbolos de conexiéon 3.11.1 Modo de calefaccion
Simbolo pantalla
—— — sh
Circuito de calefaccion, ida 60
@ 55 [-10;55] [20;55]
i %0 [-20:43] .~
45 !
Circuito de calefaccion, retorno 40
@ ’
nr "
25
— - 20
Circuito refrigerante, conducto de [-20;20] [20;20]
m gas caliente 15
T 10
5
0 -
Circuito refrigerante, conducto de 20 A5 A0S 0 5 10 15 200A
O liquido
J, A Temperatura exterior B Temperatura del agua
de calefaccién
o Circuito ACS, agua fria 3.11.2 Modo de agua caliente
% sh
70 . [2;62] [35;62]
Circuito ACS, agua caliente sanitaria 60 [10:59] TN[43;55]
(D 50 | [-20;43]
40
¢
& 3
20
. 10 [-20;5] [20;5] __—'[43;10]
3.10 Homologacién CE 0 -
20 -10 0 10 20 30 40 50 A

C€

Con el distintivo CE se certifica que los productos cumplen
los requisitos basicos de las directivas aplicables conforme
figura en la declaracién de conformidad.

Puede solicitar la declaracion de conformidad al fabricante.

3.1

El producto funciona entre una temperatura exterior minima
y maxima. Estas temperaturas exteriores definen los limites
de aplicacion para el modo calefaccién, modo de agua ca-
liente sanitaria y modo refrigeracion. Véase Datos técnicos
(- Pagina 63). El funcionamiento fuera de los limites de apli-
cacion provoca la desconexion del producto.

Limites de aplicacién

A Temperatura exterior B Temperatura del agua

de calefaccion

3.11.3 refrigeracion

sk

30
25
20
15
10

5 [15:7]

[15;25] i [46;25]

[46;7]
-
A

0 10 15 20 25 30 35 40 45

A Temperatura exterior B Temperatura del agua

de calefaccién
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4 Montaje

3.12

Las instalaciones de calefaccion que constan en su mayo-
ria de convectores fan-coil presentan, por lo general, un bajo
volumen de agua. Recomendamos la instalacién de un acu-
mulador de inercia. Si hay dos o mas circuitos de calefac-
cion en el sistema, se debera emplear un acumulador de
inercia o un compensador hidraulico como desacoplamiento.

Acumulador de inercia

Para el proceso de eliminacion de hielo del evaporador, es
importante para la unidad exterior que se pueda proporcio-
nar suficiente energia térmica.

Para obtener informacion acerca del disefio de un acumula-
dor de inercia, consulte las instrucciones de instalacion de la
unidad exterior que se vaya a utilizar junto con la unidad in-

terior actual.

4 Montaje

4.1 Desembalaje del aparato

1. Retire las piezas de embalaje exteriores sin dafiar el
producto.

2. Extraiga la documentacion.
3. Desmonte el panel frontal. (-~ Pagina 23)

4. Para soltar la unién del producto con el palé, retire los 4
tornillos de la parte delantera y trasera.

4.2

» Compruebe si el material suministrado esta completo e
intacto.

Comprobacién del material suministrado

Cantidad Denominacion

1 Torre hidraulica

1 Documentacioén adjunta

20

4.3

>

Eleccion del lugar de instalacion

Escoja una estancia seca, con proteccion permanente
contra heladas, que no supere la altura de instalacion y
no descienda ni ascienda de la temperatura ambiental
permitida.

— Temperatura ambiental admisible: 7 ... 25 °C

— Humedad relativa admisible: 40 ... 75 %
Compruebe que el local de instalacion tiene el volumen
minimo exigido.

Local de instala-
cion minimo

Bomba de calor Carga de refrige-

rante R 410 A

HA 6-5 STB 1,5 kg 3,41 m?
HA 8-5 STB 2,4 kg 5,45 m?
HA 12-5 STB 3,6 kg 8,18 m?

Lugar de instalacion minimo (m?3) = carga de refrigerante
(kg) / valor limite practico (kg/m?) (para R410A = 0,44 kg/m?)

Compruebe que se pueden respetar las distancias mini-
mas necesarias.

Tenga en cuenta la diferencia de altura admisible entre
la unidad exterior y la unidad interior. Véanse los Datos
técnicos (- Pagina 63).

Al escoger el lugar de instalacion, tenga en cuenta que
la bomba de calor en funcionamiento puede transferir
vibraciones al suelo o a las paredes contiguas.
Asegurese de que el suelo es liso y tiene una capacidad
de carga suficiente como para sostener el peso del pro-
ducto y el llenado del acumulador de agua caliente sani-
taria.

Asegurese de que se puede realizar una instalacion de
los tubos necesarios (para el agua caliente sanitaria, la
calefaccion y también para el refrigerante).
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4.4 Dimensiones
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Montaje 4

4.5 Distancias minimas y espacios libres para
montaje
A
[T
<
i Y l D c
B B
E
o
Y
A 130 mm D 40 mm
B 300 mm E 10 mm
Cc 600 mm F 200 mm
» Disponga una distancia lateral suficiente (B) al menos en

4.6

un lateral del producto para facilitar el acceso al realizar
trabajos de reparacion y mantenimiento.

Si utiliza accesorios, tenga en cuenta las distancias mini-
mas y los espacios libres para montaje.

Dimensiones del producto para el transporte

A

1985

4.7

Transporte del producto

Peligro

Peligro de lesiones por transporte de car-
gas pesadas

Transportar cargas pesadas puede provocar
lesiones.

» Tenga en cuenta la legislacion y demas
disposiciones vigentes si va a transportar
cargas pesadas.

Si las condiciones espaciales no permiten una coloca-
cion completa, separe el producto en dos médulos.
Transporte el producto hasta el lugar de instalacion.
Para ayudarse en el transporte, utilice las cavidades de
agarre en la parte trasera y las correas de transporte en
la parte inferior delantera.
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4 Montaje

4.7.1 Utilizar las correas de transporte

Peligro

Peligro de lesiones por uso repetido de
las correas.

Debido al envejecimiento del material, las
correas no estan disefiadas para poder ser
utilizadas de nuevo si se vuelve a transportar
el aparato en un momento posterior.

» Corte las correas de transporte después
de la puesta en marcha del producto.

YN e

Atencidn
iPeligro de dainos por las correas!

Durante el transporte, las correas pueden
danar el revestimiento frontal.

» Desmonte el revestimiento frontal antes
de utilizar las correas de transporte.

Para un transporte seguro, utilice las dos correas que
se encuentran en las patas delanteras del producto.

Transporte siempre la parte superior del producto como
se represento anteriormente.

Separacion del producto en dos médulos en
caso hecesario

Desmonte el panel frontal. (-~ Pagina 23)
Desmonte el revestimiento lateral (-~ Pagina 23).

Desplace la caja de la electrénica a la posicién de man-
tenimiento. (— Pagina 24)

2. Silas correas se encuentran debajo del producto, des-
pliéguelas hacia delante.

3. Transporte siempre la parte inferior del producto como
se representd anteriormente.

22

Deslice hacia arriba el aislamiento térmico (2) de los
racores de tubo.

Desenrosque las dos tuercas (1)de las conexiones de
la tuberia.

Extraiga el conector de la sonda de temperatura del
acumulador (6).

Retire los 4 tornillos (3).

Desenrosque las dos tuercas (4)de las conexiones de
la tuberia.

Con ayuda de las cavidades de agarre (5), levante la
parte superior del producto.
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Montaje 4

10. Para el montaje del producto, proceda en el orden in- 4.9.2 Desmontaje del revestimiento lateral
Verso.

4.9 Desmontaje del revestimiento

4.9.1 Desmontaje del panel frontal

74

A
~5

1. Gire un cuarto de vuelta los dos tornillos.

2. Levante la parte superior del revestimiento frontal hacia
arriba. 4.10

» Desmonte el revestimiento lateral como se indica en la
figura.

Montaje del revestimiento

4.10.1 Montaje del revestimiento frontal

3. Retire los dos tornillos y levante la parte inferior del
revestimiento frontal y tire de ella hacia delante.

1. Enganche la parte inferior del revestimiento frontal con
las escuadras de sujecién en las escotaduras de los
revestimientos laterales y bajela.

2.  Fije la parte inferior del revestimiento frontal con los dos
tornillos.
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4 Montaje

411 Desplazamiento de la caja de la electronica
(opcional)

1. Sidebe realizar trabajos en los componentes del pro-
ducto, puede desplazar la caja de la electrénica a la po-
sicion de servicio.

rd

3. Monte la parte superior del revestimiento frontal como
se indica en la figura.

4. Fije la parte superior del revestimiento frontal con los 2. Deslice la caja de la electronica (1) hacia arriba y tire
dos tornillos con un cuarto de vuelta respectivamente. de ella hacia usted.

. L 3. Desplace el panel de mandos a la posicion deseada.
4.10.2 Montaje del revestimiento lateral

412 Instalacion de la unidad interior

1. Durante la instalacion, tenga en cuenta el peso del pro-
ducto incluido su contenido de agua.

Datos técnicos: generalidades (- Pagina 63)

» Monte el revestimiento lateral como se indica en la fi-
gura.

2. Oriente el producto mediante el ajuste horizontal de las
patas.
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413 Retirar las correas de transporte

1.  Una vez instalado el producto, corte las correas y elimi-
nelas de conformidad con la legislacién aplicable.

2. Coloque de nuevo el revestimiento frontal del producto.

5 Instalacion hidraulica

Peligro

Riesgo de quemaduras y/o riesgo de da-
nos materiales causados por una instala-
cién inadecuada que pueda causar fugas
de agua.

La existencia de tensiones en los cables de
conexion puede provocar fugas.

» Monte los cables de conexidn sin ningun
tipo de tensiones.

Atencion
Riesgo de dafios materiales debido a la

transmision de calor durante la soldadura.

» No realice soldaduras en las piezas de
empalme si las piezas estan roscadas en
los grifos de mantenimiento.

5.1 Realizacion de los trabajos previos para la
instalacion

» Instale los siguientes componentes, preferiblemente de
los accesorios del fabricante:

— una vélvula de seguridad, una llave de corte y un
manometro en el retorno de calefaccion

— un grupo de seguridad de agua caliente y una llave
de corte en la entrada de agua fria

— una llave de corte en la ida de calefaccion

» Compruebe que el volumen del vaso de expansion mon-
tado es suficiente para el sistema de calefaccion. En
caso de que no lo sea, instale un vaso de expansion adi-
cional en el circuito de retorno de calefaccion lo mas pro-
ximo posible al producto.

» Antes de conectar el producto, lave a fondo la instalacion
de calefaccién para eliminar posibles residuos que pue-
dan depositarse en el producto y producir dafios.

» Compruebe si al abrir los cierres de los conductos de re-
frigerante se escucha un silbido (provocado por la sobre-
presion de nitrégeno de fabrica). Si no se determina una
sobrepresion, compruebe que ningun racor ni conducto
presenta fugas.

Instalacion hidraulica 5

» En instalaciones de calefaccion con electrovalvulas o
valvulas termostaticas deben disponer de un bypass
para garantizar un flujo volumétrico de minimo 40 %.

5.2 Tendido de los conductos de refrigerante

1. Observe las indicaciones sobre la manipulacién de los
conductos de refrigerante en las instrucciones de insta-
lacion de la unidad exterior.

2. Tienda los conductos de refrigerantes desde la salida a
través de la pared hasta el producto.

3. Doble los tubos solo una vez en su posicion definitiva.
Utilice un resorte de flexion para evitar pandeos.

4. Fije los tubos en la pared con abrazaderas de pared
aisladas (abrazaderas de refrigeracion).
5.3 Conexion de los conductos de refrigerante

Peligro

Peligro de lesiones y riesgo de dainos me-
dioambientales debidos a la salida de re-
frigerante.

La salida de refrigerante puede provocar le-
siones en caso de contacto. La salida de re-
frigerante provoca dafios medioambientales
si llega a la atmésfera.

» Realice unicamente los trabajos en el cir-
cuito de refrigerante si tiene la cualifica-
cion pertinente.

EESI®

)

1. Retire las tuercas de remachar y los cierres de las co-
nexiones de los conductos de refrigerante del producto.
< Un silbido audible (fuga de nitrégeno) indica que el

circuito de refrigeracion es estanco.
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5 Instalacion hidraulica

2. Ponga una gota de aceite de remache en los laterales
exteriores de los extremos del tubo para impedir una
rotura del canto del remachado durante el atornillado.

3. Conecte el conducto de liquido (1). Utilice la tuerca de
remachar del producto.

Atencidn

Peligro de dafos en los conductos de
refrigerante del producto a causa de un
elevado par de apriete

» Tenga en cuenta que los siguientes pares
de torsion solo hacen referencia a unio-
nes rebordeadas. Los pares de torsion de
las uniones SAE son mas bajos.

4. Apriete la tuerca de rebordear.

Capacidad Diametro de las | Par de apriete
calorifica tuberias

6 kW 1/4" 15 ... 20 Nm
8 hasta 12 3/8" 35... 45 Nm
kw

Simbolos de conexion (- Pagina 19)

5.6 Instalacion de conexiones del circuito de

calefaccion

» Instale la ida (2) y el retorno (1) de las conexiones del
circuito de calefaccion conforme a la normativa aplicable.

Simbolos de conexion (- Pagina 19)

Conexion de la salida de condensacion

5. Conecte el conducto de gas caliente (2). Utilice la
tuerca de remachar del producto.

6. Apriete la tuerca de rebordear.

Capacidad Diametro de las | Par de apriete
calorifica tuberias

6 kW 172" 50 ... 60 Nm
8 hasta 12 5/8 " 65 ... 75 Nm
kw

54 Comprobacion de la estanqueidad de los

conductos de refrigerante

1.  Compruebe la estanqueidad de los conductos de refri-
gerante (véanse las instrucciones de instalacién de la
unidad exterior).

2. Asegurese de que el aislamiento térmico de los con-
ductos de refrigerante continua siendo suficiente des-
pués de la instalacion.

5.5 Instalacion de las conexiones de agua fria y

agua caliente

(D )
7 e

» Instale la conexion de agua fria (2) y la conexion de agua
caliente sanitaria (1) conforme a la normativa aplicable.

5.7
© \\o//
7, ,

Si se instala el producto en una zona humeda y se pro-
duce mucho condensado, debera conectar una des-
carga de condensados.

—_

2. Taladre un agujero en la tolva (1) de la bandeja de con-
densacion.
— Diametro: 8 mm

3. Instale una manguera de descarga de condensados a
la bandeja de condensacion y conéctela a la canaliza-
cion mediante un desague libre.

5.8 Conexion de componentes adicionales

Puede instalar los siguientes componentes:

— Bomba de recirculacidon de agua caliente sanitaria

— Vaso de expansion para agua caliente sanitaria

— Bomba de calefaccion externa (funcionamiento multi-
zona)

— Electrovalvula de calefaccion externa (funcionamiento
multizona)

— Acumulador de inercia para la calefaccion

A excepcion del moédulo multizona y el acumulador de iner-
cia para la calefaccion, todos estos componentes adiciona-
les pueden instalarse en un unico producto. Los dos acce-
sorios se colocan en el mismo lugar de la parte posterior del
producto, por lo que no pueden montarse a la vez.
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6 Instalacion de la electrénica

6.1 Preparacién de la instalacion eléctrica

Peligro

Peligro de muerte por descarga eléc-
trica debido a una instalacién eléctrica
incorrecta

La ejecucion incorrecta de la instalacion eléc-
trica puede mermar la seguridad de funciona-
miento del aparato y causar dafios persona-
les y materiales.

» Realice la instalacién eléctrica solo si es
un técnico cualificado para este tipo de
trabajo.

1. Tenga en cuenta los requisitos técnicos de la empresa
de suministro de energia para la conexion a la red de
baja tension.

2. Determine con la placa de caracteristicas si el producto
necesita una conexion eléctrica 1~/230V o 3~/400V.

3. Determine si el suministro eléctrico del producto debe
realizarse con un contador de tarifa individual o de do-
ble tarifa.

4. Conecte el aparato a través de una conexion fija y un
dispositivo de separacion con al menos 3 mm de aber-
tura de contacto (p. €., fusibles o interruptores de po-
tencia).

5. Con ayuda de la placa de caracteristicas, averigle la
corriente asignada del producto. A partir de ella, derive
las secciones del cable adecuadas para las lineas eléc-
tricas.

6. Tenga siempre en cuenta las condiciones de instala-
cion (a cargo del propietario).

7. Asegurese de que la tension nominal de la red eléctrica
se corresponde con la del cableado del suministro eléc-
trico principal del producto.

8. Asegurese de que se pueda acceder siempre a esta
conexioén de red y de que no quede cubierta ni tapada.

9. Determine si la funcion de bloqueo de la empresa de
suministro de electricidad esta prevista para el producto
y cémo se debe realizar el suministro eléctrico del pro-
ducto dependiendo del tipo de desconexion.

10. Si el gestor local de la red de distribucion exige que la
bomba de calor se controle mediante una sefal de blo-
queo, monte un interruptor de contacto como el pres-
crito por el gestor de la red de distribucion.

6.2 Requisitos para la calidad de tension de red

Para la tension de la red eléctrica monofasica de 230 V debe
haber una tolerancia de +10 % a -15 %.

Para la tension de la red eléctrica trifasica de 400 V debe
haber una tolerancia de +10 % a -15 %. Para la diferencia
de tension entre las fases individuales debe haber una tole-
rancia de +-2 %.

Instalacion de la electronica 6

6.3 Dispositivo de separacion eléctrica

En estas instrucciones también se denomina a los disposi-
tivos de separacion eléctrica como seccionadores. Por lo
general, el fusible o el disyuntor incorporado en la caja del
contador o caja de fusibles del edificio suele utilizarse como
seccionador.

6.4 Instalacion de componentes para la funcion
de bloqueo de la empresa de suministro de
electricidad

Es posible desconectar la produccion de calor de la bomba
de calor temporalmente. La desconexion la lleva a cabo la
empresa de suministro de energia y, habitualmente, con un
receptor de control remoto.

Posibilidad 1: controlar conexiéon S21

» Conecte un cable de control de 2 polos con el contacto
del relé (sin potencial) del receptor de control remoto y
con la conexiéon S21, véase el anexo.

i

Indicacion

Con un control mediante la conexiéon S21, no
se debe desconectar el suministro de energia
in situ.

» Ajuste el regulador del sistema por si se debe bloquear la
calefaccion adicional, el compresor o ambos.

» Ajuste la parametrizacion de la conexion S21 en el regu-
lador del sistema.

Posibilidad 2: desconectar el suministro eléctrico
con contactor

» Instale delante de la unidad interior un contactor en el
suministro eléctrico para tarifa baja.

» Instale un cable de control de 2 polos. Conecte la salida
de control del receptor de control remoto con la entrada
de control del contactor.

» Suelte los conductos montados de fabrica al conector
X311 y retirelos junto con el conector X310.

» Conecte un suministro eléctrico sin bloqueo a X311.

» Conecte el suministro de tensién conectado por el con-
tactor a X300, véase el anexo.

i

Indicacion

Al desconectar el suministro energético (de
la calefaccién del compresor o calefaccion
adicional) mediante el contactor de tarifas,
S21 no se conecta.
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6 Instalacion de la electronica

6.5 Retirada de la cubierta de la placa de
circuitos impresos de la conexién a la red _z®
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X311 X310 X300
1. Retire los dos tornillos.

2. Retire la cubierta de la placa de circuitos impresos dela 1. Instale un interruptor diferencial de tipo B para el pro-

conexion a la red hacia delante. ducto en caso de que esté prescrito en el lugar de ins-
talacion.
6.6 Conexion del suministro eléctrico 2. Tenga en cuenta las indicaciones en la pegatina si-

tuada en la caja de la electronica.

3. Utilice un cable de conexioén a red tripolar con una re-
sistencia a la temperatura de 90 °C.

— Tenga en cuenta que los cables de conexién a red
convencionales no suelen ser lo suficientemente
resistentes a la temperatura.

4. Retire la cubierta del cable 30 mm.

5. Conecte el cable de conexion ared a L1, N, PE tal y
como se representa.

6. Fije el cable con la abrazadera de cables.

7. Observe las indicaciones para la conexiéon de un sumi-
nistro de 2 tarifas véase (— Pagina 27).

b NS
e

6.6.2 1~/230V suministro eléctrico doble

A
L

A

N

Atencidn
Riesgo de dafios materiales por tensién

1. Desmonte el panel frontal. (-~ Pagina 23) de conexidn excesiva

2. Retire la cubierta de la placa de circuitos impresos de la
conexion a la red. (- Pagina 28)

3. Pase el cable de conexién a red (1) y los demas cables
de conexion (24 V / eBUS) (2) del producto por el re-
vestimiento lateral izquierdo. » Asegurese de que la tensién de red se

4. Tienda el cable de conexion a red a través de las abra- encuentra dentro del rango permitido.
zaderas para los cables y hacia los bornes de la placa

Con tensiones de red demasiado elevadas,
los componentes de la electronica pueden
resultar dafiados.

de circuitos impresos de la conexion a la red.

5. Conecte el cable de conexion a red a los bornes corres-
pondientes. Lz@® _‘. z®

6. Fije los cables de conexion a red en las abrazaderas

para cables. @_

6.6.1 1~/230V suministro eléctrico sencillo | - | | | oo ||| oo

Atencion
Riesgo de dafios materiales por tension

de conexion excesiva

Con tensiones de red demasiado elevadas, [olo/o FEEEEE
los componentes de la electronica pueden NN ol ol <lolal -
resultar dafiados. T ‘ i
“ZO@ 5=z o983z
» Asegurese de que la tension de red se X311 X310 X300
encuentra dentro del rango permitido.

1. Instale un interruptor diferencial de tipo B para el pro-
ducto en caso de que esté prescrito en el lugar de ins-
talacion.
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No o s

Tenga en cuenta las indicaciones en la pegatina si-
tuada en la caja de la electronica.

Utilice dos cables de conexion a red tripolares con una
resistencia a la temperatura de 90 °C.

— Tenga en cuenta que los cables de conexién a red
convencionales no suelen ser lo suficientemente
resistentes a la temperatura.

Retire la cubierta del cable 30 mm.
Conecte el cable de conexién a red como se muestra.
Fije el cable con la abrazadera de cables.

Observe las indicaciones para la conexiéon de un sumi-
nistro de 2 tarifas véase (- Pagina 27).

6.6.3 3~/400V suministro eléctrico sencillo

Instalacion de la electronica 6

6.6.4 3~/400V suministro eléctrico doble

Atencion

Riesgo de dafos materiales por tension
de conexion excesiva

Con tensiones de red demasiado elevadas,
los componentes de la electrénica pueden
resultar dafiados.

» Asegurese de que la tensién de red se
encuentra dentro del rango permitido.

Atencion

Riesgo de dafios materiales por tensién
de conexion excesiva

Con tensiones de red demasiado elevadas,
los componentes de la electrénica pueden
resultar dafiados.

» Asegurese de que la tensién de red se
encuentra dentro del rango permitido.

SN2z

[clelo [Slolclololg]

Jofsf [ Lelelelelo-

“Z@@® <~z S599Z@
X311 X310 X300

JZ@ Sﬁﬁz@

[oolo [olo[ololelg)]

< | M N| ‘_‘N © | WO N~

TI66 I i3ire
X311 X310 X300
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Instale un interruptor diferencial de tipo B para el pro-
ducto en caso de que esté prescrito en el lugar de ins-
talacion.

Tenga en cuenta las indicaciones en la pegatina si-

tuada en la caja de la electroénica.

Utilice un cable de conexién a red de cinco polos con

una resistencia a la temperatura de 90 °C.

— Tenga en cuenta que los cables de conexién a red
convencionales no suelen ser lo suficientemente
resistentes a la temperatura.

Retire la cubierta del cable 70 mm.

Retire las ligaduras de alambre entre las conexiones L1

y L2.

Conecte el cable de conexién ared a L1, L2, L3, N, PE

tal y como se representa.

Observe las indicaciones para la conexion de un sumi-

nistro de 2 tarifas véase (- Pagina 27).

Instale un interruptor diferencial de tipo B para el pro-
ducto en caso de que esté prescrito en el lugar de ins-
talacion.

Tenga en cuenta las indicaciones en la pegatina si-

tuada en la caja de la electronica.

Utilice un cable de conexion a red de cinco polos (tarifa

baja) con una resistencia a la temperatura de 90 °C.

Utilice un cable de conexion a red tripolar (tarifa alta)

con una resistencia a la temperatura de 90 °C.

— Tenga en cuenta que los cables de conexién a red
convencionales no suelen ser lo suficientemente
resistentes a la temperatura.

Retire la cubierta del cable 70 mm en caso de cables

de 5 polos y 30 mm en caso de cables de 3 polos.

Retire las ligaduras de alambre entre las conexiones L1

yL2.

Conecte el cable de conexién a red como se muestra.

Observe las indicaciones para la conexién de un sumi-

nistro de 2 tarifas véase (- Pagina 27).

Limitacion del consumo de corriente

Existe la posibilidad de limitar la potencia eléctrica de la ca-
lefaccion adicional del producto y del compresor de la uni-
dad exterior. En la pantalla del producto puede ajustar la po-
tencia maxima deseada.
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6 Instalacion de la electronica

6.8

6.9

Instalacion del regulador del sistema con
cable

Conecte el cable eBUS del regulador del sistema al
conector eBUS de la caja electronica (- Pagina 44).

Consulte las indicaciones de montaje en las instruccio-
nes del regulador del sistema.

Instalacion del regulador del sistema sin
cable

Coloque la base inaldmbrica en la caja de la electro-
nica.

2. Monte e instale el regulador del sistema.

3. Para acoplar la base inalambrica y el regulador del sis-
tema, consulte las instrucciones del regulador del sis-
tema.

6.10 Apertura del panel de mandos

1. Desmonte el panel frontal. (-~ Pagina 23)

2. Abrala caja de la electrénica (1) hacia delante.

3. Suelte los cuatro enganches (3) a izquierda y derecha
de los soportes.
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6.11
1.

2.

Tendido de los cables

Pase los conductos de la sonda y de bus del producto a
lo largo del revestimiento lateral izquierdo.

Tienda los cables de conexion con tension de red y los
de sonda o de bus a partir de una longitud de 10 m por
separado. Distancia minima cable de baja tension y
cable de tensién de red con una longitud de la linea

> 10 m: 25 cm. Si no es posible, utilice cables apanta-
llados. Coloque el apantallamiento unilateralmente en
la chapa de la caja de conmutacion del producto.

|24V /eBUS

"G

1

Tienda el cable de 24 V y el cable eBUS a través de
las abrazaderas de cables derechas de la caja de la
electrénica.

fl

=

IREE S -

= [T

4.

6.12

Tienda el cable de 230 V a través de las abrazaderas
de cables derechas de la caja de la electronica.

Instalar el cableado

Peligro
Peligro de muerte por descarga eléctrica

Los bornes de conexion a la red eléctrica L1,
L2, L3 y N estan bajo tensién permanente:

» Desconecte el suministro de corriente.
» Verifique que no hay tension.

» Asegure el suministro de corriente contra
una conexion accidental.

Peligro

iPeligro de dafios personales y materiales
debido a una instalacion inadecuada!

La tension de red en los bornes y bornes
del conector incorrectos puede destruir la
electronica.

» Asegurese de desconectar correctamente
la tension de red y la tension baja de se-
guridad.
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» No conecte ninguna tension a los bornes
BUS, S20, S21, X41.

» Conecte el cable de conexion de red
exclusivamente a los bornes sefialados!

Indicacion
En las conexiones S20 y S21 existe baja tension
de seguridad (SELV).

Indicacion

Si se utiliza la funcion de bloqueo de la empresa
suministradora de electricidad, conecte entonces
en la conexién S21 un contacto de cierre NO sin
potencial con una con una capacidad de ruptura
de 24 V/0,1 A. Debera configurar la funcién de

la conexion en el regulador del sistema. (p. €j.,
si el contacto se cierra, la calefacciéon adicional
eléctrica se bloquea).

i

1. Pase los conductos de la sonda y de bus del producto a
lo largo del revestimiento lateral izquierdo.

2. Tienda los cables de suministro con tension de red y
los de sonda o de bus a partir de una longitud de 10 m
por separado. Distancia minima cable de baja tension
y cable de tension de red con una longitud de la linea
> 10 m: 25 cm. Si no es posible, utilice cables apanta-
llados. Coloque el apantallamiento unilateralmente en
la chapa de la caja de conmutacion del producto.

3. Acorte los cables segun necesite.

E <30 mm

4. Para evitar cortocircuitos por el desprendimiento acci-
dental de un hilo, pele el revestimiento de los cables
flexibles como maximo hasta 30 mm.

5. Asegurese de no dafiar el aislamiento de los conducto-
res interiores al pelar el cable.

6. Pele los conductores interiores justo hasta el punto que
permite realizar conexiones buenas y estables.

7. Para evitar cortocircuitos por conductores sueltos, co-
loque terminales en los extremos de los conductores a
los que se ha quitado el aislamiento.

8. Enrosque el correspondiente enchufe ProE en el cable
de conexion.

9. Compruebe que todos los conductores queden fijos
al insertarlos en los bornes del conector. Realice los
ajustes necesarios.

10. Inserte el conector en la conexidn correspondiente de
la placa de circuitos impresos.

Instalacion de la electronica 6

6.13 Conexion de la bomba de recirculacion

1. Instale el cableado. (-~ Pagina 30)

2. Pase el cable de suministro de 230 V de la bomba de
recirculacion desde la derecha hasta la caja de la elec-
tronica de la placa de circuitos impresos del regulador.

3. Conecte el cable de conexion de 230 V con el conector
de la ranura X11 en la placa de circuitos impresos del
regulador y conéctelo en la ranura.

4. Conecte el cable de suministro del pulsador externo a
los bornes 1 (0) y 6 (FB) de la ranura de expansion X41
que se adjunta con el regulador.

5. Inserte la ranura de expansion en la ranura X41 de la
placa de circuitos impresos del regulador.

6.14 Conectar termostato de maxima para
calefaccién por suelo radiante

Condicién: Si conecta un termostato de maxima para una calefaccion por
suelo radiante:

» Tienda el cable de conexidn del termostato de maxima
a través de las abrazaderas de cables izquierdas de la
caja de la electrénica.

» Retire el cable puente en el conector S20 del borne
X100 en la placa de circuitos impresos del regulador.

» Conecte el termostato de maxima al conector S20.

6.15 Control de la bomba de circulaciéon con
regulador eBUS

1. Asegurese de que la bomba de recirculacién esta
correctamente parametrizada en el regulador del
sistema.

2. Seleccione un programa de ACS (preparacion).

3. Establezca los parametros de un programa de circula-
cion en el regulador del sistema.
< La bomba funciona durante el intervalo especificado

en el programa.

6.16 Conexion de la valvula de prioridad externa

(opcional)

» Conecte la valvula de prioridad externa a X14 en la placa
de circuitos impresos del regulador.
— Esta disponible la conexion a una fase con corriente
permanente "L" con 230 V y a una fase conectada
"S". La fase "S" esta controlada por un relé interno y
libera 230 V.

6.17 Conexion del médulo de ampliacion RED-3

1. Conecte el suministro eléctrico del médulo de amplia-
cién RED-3 a X314 en la placa de circuitos impresos de
la conexion a la red.

2. Conecte el médulo de ampliacion RED-3 con la interfaz
eBUS en la placa de circuitos impresos del regulador.
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7 Uso

6.18 Utilizacion del relé adicional

» En caso necesario, consulte las opciones en el manual
de esquema de instalacién incluido en el material sumi-
nistrado del regulador del sistema y en el manual del mé-
dulo de opciones.

6.19

» Sidesea utilizar cascadas (max. 7 unidades), conecte el
cable eBUS a través del acoplador de bus VR32b (acce-
sorios) al contacto X100.

Conexion de cascadas

6.20 Montaje de la cubierta de la placa de

circuitos impresos de la conexién a la red

1. Apriete todos los tornillos a las abrazaderas para ca-
bles.

2. Coloque la cubierta.

3. Fije la cubierta de la placa de circuitos impresos de la
conexion a la red con los dos tornillos.

6.21 Comprobar la instalacion eléctrica

» Una vez finalizada la instalacion, examine la instalacion
eléctrica comprobando si las conexiones establecidas
estan bien fijadas y suficientemente aisladas eléctrica-
mente.

7 Uso

71 Concepto de manejo del aparato

En las instrucciones de uso se describen el concepto de uso
del aparato, asi como las opciones de consulta y ajuste del
nivel usuario.

8 Puesta en marcha

8.1 Valvula de prioridad, ajuste del circuito de
calefaccién/sobrealimentacion

mr £

s ' B

1. Sidesea ajustar manualmente la valvula de prioridad,
pulse el mando (1) y girelo 90° a la derecha.
< Ahora, puede girar la palanca selectora (2) a la po-
sicion deseada.

——\

i

Indicacién

La muesca (3) que apunta a la prolongacién
de la palanca selectora, muestra la posicion
de la palanca selectora. Puede girar la pa-
lanca selectora 90° respectivamente hacia
la calefaccion, sobrealimentacion y posicion
central calefaccion/sobrealimentacion (ne-
gro). En el modo automatico, la palanca se-
lectora puede tomar posiciones intermedias
(gris).

2. Sidesea controlar el circuito de calefaccion, gire la pa-
lanca selectora hacia "Circuito de calefaccion”.

3. Sidesea controlar el acumulador de agua caliente sa-
nitaria, gire la palanca selectora hacia "Acumulador de
agua caliente sanitaria”.

4. Sidesea controlar el circuito de calefaccién y el acumu-

lador de agua caliente sanitaria, gire la palanca selec-
tora hacia "Circuito de calefaccion/Acumulador de agua
caliente sanitaria".
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8.2

Comprobacion y preparacion del agua de
calefaccion, de llenado y adicional

Atencion

Riesgo de dafios materiales por agua de
calefaccién de escasa calidad

» Procure que el agua de calefaccion sea
de calidad suficiente.

» Compruebe la calidad del agua de calefaccion antes de
llenar o rellenar la instalacion.

Comprobacion de la calidad del agua de calefac-

cion

» Extraiga un poco de agua del circuito de calefaccion.

» Compruebe el aspecto del agua de calefaccion.

» Sidetecta la presencia de sedimentos, tendra que limpiar
el barro de la instalacion.

» Con una barra imantada, compruebe si hay magnetita
(6xido de hierro) presente.

» Si detecta la presencia de magnetita, limpie la instalacion
y adopte las medidas apropiadas para la proteccién anti-
corrosion. O instale un filtro magnético.

» Controle el valor pH del agua extraida a 25 °C.

» En caso de valores inferiores a 8,2 o superiores a 10,0,
limpie la instalacion y prepare el agua de calefaccion.

» Asegurese de que no pueda penetrar oxigeno en el agua
de calefaccion.

Comprobacion del agua de llenado y adicional

» Mida la dureza del agua de llenado y adicional antes de
llenar la instalacion.

Preparacién del agua de llenado y adicional

» Para la preparacion del agua de llenado y adicional,
tenga en cuenta las normativas nacionales vigentes, asi
como las reglas técnicas aplicables.

En caso de que las normativas nacionales y las reglas técni-
cas aplicables no especifiquen requisitos mayores, se apli-
cara lo siguiente:

Debe preparar el agua de calefaccion:

— sila cantidad total de agua de llenado y de relleno su-
pera durante la duracién del servicio de la instalacion el
triple del volumen nominal de la instalacion de calefac-
cion, o bien

— sino se cumplen los valores de referencia indicados en
la tabla siguiente, o bien

— si el valor pH del agua de calefaccion es inferior a 8,2 o
superior a 10,0.

Potencia Dureza del agua para volumen especifico de la
t(':iilao:i;tal instalacion’

< 20 /KW g :g :;m > 50 /KW
kW °dH | mol/m® | °dH | mol/m® | °dH | mol/m3
<50 <168 | <3 11,2 |2 0,11 | 0,02
>50a 11,2 2 8,4 1,5 0,11 | 0,02
<200
>200a |84 1,5 0,11 | 0,02 0,11 | 0,02
<600
> 600 0,11 0,02 0,11 | 0,02 0,11 | 0,02

Puesta en marcha 8

Potencia Dureza del agua para volumen especifico de la
;:alori- I instalacion”
ica tota
> 20 I/kW
< 20 I/kW < 50 I/kW > 50 I/kW
kW °dH | mol/m® | °dH | mol/m® | °dH | mol/m?

1) Litros de contenido nominal/potencia calorifica; en instalacio-
nes de varias calderas debe aplicarse la potencia de calefaccion

individual mas baja.

Atencidn

Riesgo de dafios materiales debido al en-
riquecimiento del agua de calefaccion con
aditivos inapropiados.

El uso de aditivos inapropiados puede provo-
car cambios en los componentes, ruidos en
el modo de calefaccion e incluso otros danos
derivados.

» No utilice agentes anticorrosivos ni anti-
congelantes, biocidas o agentes sellantes
no aptos.

Con un uso adecuado de los aditivos siguientes, hasta ahora
no se ha detectado ningun tipo de incompatibilidad en nues-
tros productos.

» Al utilizarlos, siga atentamente las indicaciones que figu-
ran en las instrucciones del fabricante del aditivo.

No asumimos responsabilidad alguna en relacion con la
compatibilidad de cualquier aditivo con el resto del sistema
de calefaccion ni con su efecto.

Aditivos para medidas de limpieza (requiere enjua-
gue posterior)

- Adey MC3+

— Adey MC5

— Fernox F3

— Sentinel X 300

— Sentinel X 400

Aditivos para permanencia duradera en la instala-
cion

— Adey MC1+

— Fernox F1

— Fernox F2

— Sentinel X 100

— Sentinel X 200

Aditivos para proteccioén contra heladas y perma-
nencia duradera en la instalacién

- Adey MC ZERO

— Fernox Antifreeze Alphi 11

— Sentinel X 500

» Si ha utilizado los aditivos anteriormente mencionados,
informe al usuario sobre las medidas necesarias.

» Informe al usuario sobre como debe proceder para la
proteccién contra heladas.
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8 Puesta en marcha

8.3 Llenado y purgado de la instalacion de

calefaccién

1. Enjuague a fondo la instalacion de calefaccion antes
del llenado.
2. Abratodas las valvulas termostaticas de la instalacién
de calefaccion y, si es necesario, todas las demas lla-
ves de corte.
3. Compruebe todas las conexiones y toda la instalacion
de calefaccion por si hubiera fugas.
4. Ponga la valvula de prioridad en el funcionamiento ma-
nual (— Pagina 32) y gire la palanca selectora hacia
"Circuito de calefaccion/Acumulador de agua caliente
sanitaria”.
< Ambos recorridos estan abiertos y el proceso de
llenado mejora, ya que el aire en el sistema puede
salir.

< El circuito de calefaccién y la espiral calentadora
del acumulador de agua caliente sanitaria se llenan
simultdneamente.

5. Conecte una manguera de llenado a la valvula de lle-
nado y vaciado (1).

6. Para ello, desenrosque el casquillo en la valvula de
llenado y de vaciado y fije en él el extremo libre de la
manguera de llenado.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

Abra el tornillo de purgado (1) del purgador rapido (2)
para purgar el producto.
Abra la valvula de llenado y vaciado.

Abra lentamente el suministro de agua de calefaccion.

Purgue el radiador o el circuito de calefaccion por suelo

radiante en la posicion mas alta y espere hasta que el

circuito se haya purgado por completo.

< El agua debe salir por la valvula de purgado sin
burbujas.

Afada agua hasta que el manémetro (a cargo del pro-

pietario) alcance una presion para la instalacion de ca-

lefaccién de aprox. 1,5 bar.

=

Indicacién

Si llena el circuito de calefaccion en un lugar
externo, debera instalar un manémetro adi-
cional para controlar la presion en la instala-
cion.

Cierre la valvula de llenado y vaciado.

A continuacién, vuelva a comprobar la presion de la

instalacion de calefaccion (si es necesario, repita el

proceso de llenado).

Retire la manguera de llenado de la valvula de llenado

y de vaciado y vuelva a atornillar el casquillo.

Si, alternativamente, llena el circuito de calefaccion de

agua caliente sanitaria y, al mismo tiempo, desea lavar,

llénelo mediante la valvula de llenado y vaciado (1) y

vacie el agua por la llave de vaciado (véase la pegatina

del producto).

Vuelva ajustar el modo automatico de la valvula de

prioridad (— Pagina 32).

< Con la puesta en marcha del producto, la valvula de
conmutacion vuelve automaticamente a la posicion
de salida "Circuito de calefaccion”.
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8.4 Llenado del circuito de agua caliente

sanitaria

1. Abra todos los grifos de agua caliente sanitaria.

2. Espere hasta que salga agua de cada toma de agua y,
a continuacion, cierre todas las llaves de agua caliente
sanitaria.

3. Compruebe la estanqueidad del sistema.

8.5 Purga
1. Abra el purgador rapido.

2. Pulse las teclas y ® durante 3 segundos.

3. Abandone el menu de prueba para desactivar un even-
tual funcionamiento forzoso presionando el mando
durante 5 segundos.

4. A continuacién, con las teclas ) y &) a la izquierda del
pulsador (=], seleccione el programa P06.

5. Con las teclas ® y (5 a la derecha del pulsador [me],
inicie el programa de purga del circuito del edificio.

6. Deje la funcion P06 en funcionamiento durante 15 mi-
nutos.

7. Compruebe si la presion del circuito de calefaccion es
de 1,5 bar al finalizar los dos programas de purgado.

< Sila presion es inferior a 1,5 bar, afada agua.

8.6 Puesta en marcha del producto

Atencion

Peligro de dainos materiales en caso de
heladas.

Si se conecta la instalacién y hay hielo en los
conductos, la instalacion puede sufrir dafios
mecanicos.

» Es imprescindible observar las indicacio-
nes para la proteccién antihielo.

» No conecte la instalacion en caso de
riesgo de heladas.

Indicacién

El producto no dispone de interruptor de encen-
dido/apagado. El producto se enciende en cuanto
se conecta a la red eléctrica.

i

1. Conecte el producto por medio del dispositivo de sepa-
racion instalado a cargo del propietario (p. ej. fusibles o
interruptor automatico).
< En la pantalla se muestra la indicacién basica.

< En la pantalla del regulador del sistema se muestra
la "pantalla basica".

< Iniciar el producto del sistema.

< La demanda de calor y de agua caliente se ha acti-
vado de forma estandar.

2. Al poner en marcha por primera vez el sistema de bom-
bas de calor después de la instalacion eléctrica, se ini-
cian automaticamente los asistentes de instalacion de
los componentes del sistema. En primer lugar, ajuste
los valores requeridos en el panel de mando de la uni-
dad interior y, a continuacion, en el regulador del sis-
tema y los otros componentes del sistema.

Puesta en marcha 8

8.7 Regulador de balance de energia

El balance de energia es la integral de la diferencia entre el
valor real y el valor nominal de la temperatura de ida, que se
suma cada minutos. Cuando se alcanza un déficit de calor
ajustado (WE = -60°min en el modo calefaccion), la bomba
de calor se inicia. Cuando la cantidad de calor suministrada
se corresponde con el déficit de calor (integral = 0°min),
entonces se desconecta la bomba de calor.

El balance de energia se utiliza para el modo calefaccion y
refrigeracion.

8.8 Histéresis del compresor

La bomba de calor se conecta y desconecta adicionalmente
para el modo calefaccién para el balance de energia tam-
bién a través de la histéresis del compresor. Si la histéresis
del compresor se encuentra por encima de la temperatura
de ida nominal, la bomba de calor se desconecta. Si la his-
téresis se encuentra por debajo de la temperatura de ida no-
minal, la bomba de calor se reinicia.

8.9 Desbloqueo de la calefaccion adicional
eléctrica

En el regulador de sistema puede seleccionar si prefiere uti-
lizar la calefaccién adicional eléctrica para el modo calefac-
cion, para el modo de agua caliente sanitaria o para ambos
modos. Ajuste aqui en el panel de mando de la unidad inte-
rior la potencia maxima de la calefaccion adicional eléctrica.

» Desbloquee la calefaccion adicional eléctrica con uno de
los siguientes niveles de potencia.

» Asegurese de que la potencia maxima de la calefaccion
adicional eléctrica no sobrepasa la potencia del fusible
de la electricidad de la casa (corriente asignada en los
Datos técnicos (— Pagina 63) ).

=

Indicacion

Si no, podria dispararse el disyuntor de la
casa, si se conecta la calefaccion adicional
eléctrica sin reduccion de potencia, en caso
de que la potencia de la fuente de calor no
fuese suficiente.

» Consulte los niveles de potencia de la calefaccion adicio-
nal eléctrica en las tablas del anexo.
Calefaccion adicional de 8,54 kW a 230 V (- Pagina 59)
Calefaccion adicional de 8,54 kW a 400 V (- Pagina 59)

8.10 Ajuste de la proteccion contra la legionela

» Ajuste la proteccion contra la legionela con el regulador
del sistema.

Para garantizar la proteccién contra la legionela adecuada,
es necesario que esté activada la calefaccion adicional eléc-
trica.
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8 Puesta en marcha

8.11 Purga

Con el asistente de instalacion puede realizar los programas
de purgado.

» Lea al respecto el capitulo Purgado. (— Pagina 35)

8.12 Acceso al nivel profesional autorizado
Atencion

Peligro de dafios debido a manejo in-
correcto

Un ajuste incorrecto en el nivel especialista
puede provocar dafos en la instalacion de
calefaccion.

» El acceso al nivel del especialista debe
utilizarlo unicamente el instalador espe-
cializado.

Indicacién
El nivel especialista tiene acceso restringido por
contrasefa.

f@\
=

1. Pulse latecla durante 7 segundos.
< Se muestra el valor 00.
2. Ajuste el valor 35 (cddigo de acceso).

3. Confirme con la tecla [(=%]. E| nivel del especialista
puede abrirse mediante diversos cddigos de diagnos-
tico listados en el anexo.

8.13

Los codigos de diagnéstico le permiten volver a comprobar y
ajustar los parametros principales de la instalacion.

Activacién de la configuracién

Para configurar el codigo de diagnéstico, pulse la tecla
durante 7 segundos. Introduzca el codigo 35 y seleccione
el codigo de diagnéstico deseado con las teclas ®y Gl ala
izquierda de la tecla [me),

En el anexo encontrara la lista de los codigos de diagnds-
tico.

8.14 Uso de los codigos de diagndstico

Puede utilizar los parametros identificados como ajustables
en la tabla de los cddigos de diagnoéstico para adaptar el
producto a la instalacion y a las necesidades del cliente.
Para activar un cddigo de diagnéstico, pulse la tecla
durante 7 segundos y seleccione el cddigo 35.

En el anexo encontrara la lista de los codigos de diagnds-
tico.

8.15 Utilizacién de los programas de prueba

En el anexo encontrara la lista completa de programas de
comprobacién.

Para abrir los programas de comprobacion, pulse la tecla

y la tecla ® a la derecha durante 3 segundos. Con las
teclas ® y &) a la izquierda del pulsador (=], seleccione el
programa de comprobacion deseado (P.--).

Puede ver las funciones especiales del producto utilizando
los diversos programas de prueba.

Si el aparato se encuentra en estado de error, no podra ini-
ciar los programas de prueba. La existencia de un estado de
error se muestra en la parte inferior izquierda de la pantalla
mediante el simbolo de error. Debe solucionar el error y re-
setear.
8.16  Utilizacion de los test de sonda y de
componentes

Para comprobar el funcionamiento de sondas y componen-
tes, pulse la tecla y la tecla ™® a la derecha del pulsador
durante 3 segundos.

Para seleccionar el test deseado (A.--), utilice las teclas & y
) a la izquierda del pulsador (med],

Los diversos test disponibles permiten activar sucesiva-
mente los diferentes componentes individuales y visualizar
el estado de las sondas. En el anexo encontrara la lista de
los test.

En el anexo encontrara un listado con los valores caracteris-
ticos de los sensores.

Valores caracteristicos de la sonda de temperatura exterior
VRC DCF (- Pagina 62)

8.17 Indicador de la presion de llenado en el
circuito de la bomba de calor

El producto esta equipado con un sensor de presion y un
indicador digital de presion.

Puede consultar la presion directamente en el indicador de
funcionamiento.

8.18 Presion de agua insuficiente en el circuito de
calefaccion

Solo puede leer la presién del circuito de calefaccion de la
instalacion en el manémetro de la placa de conexionado
disponible en los accesorios situada en la parte trasera del
producto.

Si no se utiliza ninguna placa de conexionado estandar,
debe instalarse un manoémetro al circuito de agua caliente
sanitaria.

» Compruebe si la presion se encuentra entre 1 bary 1,5
bar.
< Sila presion del circuito de calefaccion es demasiado
baja, afiada agua a través del dispositivo de llenado
de la placa de conexionado.
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Adaptacion a la instalaciéon de calefaccion 9

8.19 Comprobacion del funcionamiento y de la

estanqueidad
Antes de entregar el producto al usuario:

» Compruebe la estanqueidad de la instalacién de calefac-
cion (generador de calor e instalacion) y de los conduc-
tos de agua caliente sanitaria.

» Compruebe si se han instalado correctamente los con-
ductos de desague de las conexiones de purgado.

9 Adaptacion a la instalacion de

calefaccion
9.1 Configuracion de la instalacion de
calefaccién

El asistente de instalacion se inicia en el regulador del sis-
tema al conectar por primera vez el producto. Una vez finali-
zado el asistente de instalacion, en el menu Config. aparato
puede seguir ajustando los parametros del asistente de ins-
talacion.

Para adaptar el flujo de agua generado por la bomba de
calor a la instalacion correspondiente, se puede ajustar la
presion maxima de la bomba de calor en modo calefaccion y
en modo de agua caliente sanitaria.

Para abrir estos dos parametros, pulse la tecla durante
7 segundos y seleccione a continuacion el cédigo 35.

El codigo D131 permite ajustar la presion disponible de la
bomba en modo calefaccién en mbar.

El codigo D144 permite ajustar la presion disponible de la
bomba en modo agua caliente sanitaria en mbar.

El rango de ajuste se encuentra entre 200 mbar y 900 mbar.
La bomba de calor trabaja de forma 6ptima, si puede al-
canzar el caudal nominal ajustando la presion disponible
(Delta T = 5 K).

9.2 Presion disponible del producto

La presion disponible no se puede ajustar directamente.
Puede limitar la presion disponible de la bomba para ajus-
tarla a la pérdida de presion en el circuito de calefaccion a
cargo del propietario.

La bomba integrada necesita alcanzar el flujo volumétrico
nominal.

9.2.1 Presion disponible HA 6-5 STB con flujo

volumétrico nominal

Ak

800
600 ©)

400 ¥/\

200 E)

0 -
40 50 60 70 80 90 100 B

1 HA 6-5 LTS con 4 kW / A Presion disponible

540 I/h (de la bomba) en hPa
2 HA 6-5 LTS con 6 kW / (mbar)
790 I/h B Rendimiento de la

bomba en %

9.2.2 Presion disponible HA 8-5 STB con flujo
volumétrico nominal

Ak
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1)
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-
100 B

Rendimiento de la
bomba en %

1 HA 8-5 STB con 8 kW / B
1020 I’h

A Presion disponible
(de la bomba) en hPa
(mbar)

9.2.3 Presion disponible HA 12-5 STB con flujo
volumétrico nominal

Ak

800

600

400 »
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)
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40 50 60 70 80 90

=¥

100

Rendimiento de la
bomba en %

2 HA 12-5 LTS con B
12 kW /1850 I/h

A Presion disponible
(de la bomba) en hPa
(mbar)
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10 Solucion de averias

9.3 Instruccion al usuario

Peligro
Peligro de muerte por legionela.

La legionela se desarrolla a temperaturas por
debajo de 60 °C.

» Asegurese de que el usuario conozca to-
das las medidas de proteccién contra la
legionela para cumplir las disposiciones
vigentes sobre profilaxis frente a la legio-
nela.

» Explique al usuario dénde se encuentran y cémo funcio-
nan los dispositivos de seguridad.

» Informe al usuario acerca del manejo del aparato.

» Adviértale especialmente sobre las indicaciones de segu-
ridad que debe observar.

» Senale al usuario la necesidad de respetar los intervalos
de mantenimiento prescritos para el aparato.

» Explique al usuario cdmo comprobar el nivel de agua y la
presion de llenado del sistema.

» Entregue al usuario todas las instrucciones y documenta-
cion sobre el aparato para su conservacion.

10 Solucién de averias

10.1 Contacto con el servicio técnico

Cuando se ponga en contacto con el servicio técnico, indi-
que, a ser posible:

— el codigo de error mostrado (F.xx)
— el cédigo de estado del aparato, que se puede abrir pul-
sando simultaneamente las dos teclas &)

10.2 Visualizacion de Live Monitor (estado actual

del producto)

Los codigos de estado de la pantalla informan sobre el es-
tado de funcionamiento del aparato.

Para abrir el cddigo de estado, pulse simultdneamente las
dos teclas .

10.3 Comprobacion de cédigos de error

La pantalla muestra un codigo de error F.xxx.

Los caodigos de error tienen prioridad sobre cualquier otro

tipo de indicacién.

Cddigos de error (— Pagina 50)

Si se producen varios fallos de forma simultanea, en la pan-

talla se van mostrando los cddigos correspondientes de

forma alterna en intervalos de dos segundos.

» Solucione el fallo.

» Pulse el botdn reset (— instrucciones de uso) para que el
aparato vuelva a su funcionamiento normal.

» Si no puede solucionar el error y este se repite después
de intentar eliminar la averia varias veces, pongase en
contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.

10.4 Consulta de la memoria de averias

El aparato dispone de una memoria de averias. En ella
puede consultar los ultimos diez fallos que se han producido
por orden cronoldgico.

Para mostrar la memoria de averias, pulse simultaneamente
durante 3 segundos la tecla ( a la izquierda y la tecla G a
la derecha.

10.5 Utilizacion de los programas de prueba

Para la solucion de problemas, también puede utilizar los
programas de comprobacion. (- Pagina 36)

10.6 Restablecimiento de los parametros a los

ajustes de fabrica

1. Pulse latecla durante 7 segundos.
2. Seleccione el cédigo 35 y a continuacion d.192.
3. Seleccione ON o OFF.

Preparativos para la reparacion

1. Apague el aparato.

2. Desconecte el producto del suministro eléctrico.

3. Asegure el aparato contra una reconexion accidental.

4. Desmonte el panel frontal.

5. Cierre las llaves de mantenimiento de los circuitos de
entrada y retorno de la calefaccion.

6. Cierre la llave de mantenimiento de la tuberia de agua
fria.

7. Siquiere sustituir elementos conductores de agua del
aparato, debe vaciar el aparato.

8. Asegurese de que no gotea agua de los componentes
eléctricos (p. €]. caja de la electronica).

9.  Utilice unicamente juntas nuevas.

11 Revision y mantenimiento
11.1  Indicaciones acerca de la revision y el
mantenimiento

11.1.1 Revision

La revision permite determinar cual es el estado real de un
producto y cotejar los datos obtenidos con los valores nomi-
nales. Esto se realiza mediante medicion, comprobacién y
observacion.

11.1.2 Mantenimiento

El mantenimiento es necesario para eliminar cualquier posi-
ble divergencia entre el estado real y el estado nominal del
aparato. Por lo general, consiste en la limpieza, ajuste y, en
caso necesario, sustitucion de componentes sueltos sujetos
a desgaste.
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11.2 Adquisicion de piezas de repuesto

Los repuestos originales del producto estan certificados de
acuerdo con la comprobacién de conformidad del fabricante.
Si durante la reparacion o el mantenimiento emplea piezas
no certificadas o autorizadas, el certificado de conformidad
del producto perdera su validez y no se correspondera con
las normas actuales.

Recomendamos encarecidamente la utilizacion de piezas de
repuesto originales del fabricante, ya que con ello, se garan-
tiza un funcionamiento correcto y seguro del producto. Para
recibir informacion sobre las piezas de repuesto originales,
dirijase a la direccion de contacto que aparece en la pagina
trasera de las presentes instrucciones.

» Si necesita piezas de repuesto para el mantenimiento o
la reparacion, utilice exclusivamente piezas de repuesto
autorizadas.

11.3 Comprobar mensajes de mantenimiento

Si en la pantalla basica aparece el simbolo f es necesa-
rio realizar un mantenimiento.

» Sila presién mostrada en el circuito de calefaccion es
demasiado baja (< 0,06 MPa; 0,6 bar) o parpadea en
la pantalla, significa que se debe afiadir agua en el cir-
cuito de calefaccion. Si la presion del circuito de calefac-
cion se encuentra dentro de los parametros, pulse "conti-
nuar".

» Si hay conectado un acumulador de agua caliente sani-
taria al producto, seleccione A.44 (prueba del sensor y
componentes) para comprobar el estado de la sonda del
acumulador de agua potable. Si el estado es correcto,
pulse "continuar".

» Si hay conectado una sonda del sistema al producto, se-
leccione A.70 (prueba de sensor y componentes) para
comprobar el estado de la sonda del sistema. Si el es-
tado es correcto, pulse "continuar".

» Si hay conectado un anodo de corriente externa, selec-
cione D.169 (cédigo de diagndstico) para comprobar el
estado del anodo de corriente externa (0 = no apto o
falta, 1 = OK, 2 = error).

» Compruebe las conexiones de cable de la placa de la
pantalla y reinicie el producto.

11.4 Intervalos de revisién y mantenimiento

» Ultilice la tabla de Trabajos de revisién y mantenimiento
del anexo.

» Observe los intervalos minimos de revision y manteni-
miento. Realice todos los trabajos indicados.

» Realice el mantenimiento del producto antes si los resul-
tados de la inspeccion requieren un mantenimiento tem-
prano.

Revision y mantenimiento 11

11.5

Observe las normas de seguridad fundamentales antes de
realizar trabajos de inspecciéon o mantenimiento o de instalar
piezas de repuesto.

Preparar la revision y el mantenimiento

» Apague el aparato.

» Desconecte el producto del suministro eléctrico.

» Asegure el aparato contra una reconexion accidental.
>

Cuando trabaje en el producto proteja todos los compo-
nentes eléctricos de las salpicaduras de agua.

» Desmonte el panel frontal.

11.6 Comprobacion de la presion previa del vaso

de expansién

Re

-

1. Cierre las llaves de mantenimiento y vacie el circuito de
calefaccion. (» Pagina 40)

2. Mida la presién previa del vaso de expansion en la val-
vula (1).
Resultado:

i

Indicacion

La presion previa requerida de la instalacion
de calefaccién puede variar en funcién de

la altura de presion estatica (por metro de
altura 0,1 bar).

La presion previa es inferior a 0,75 bar (0,1 bar/m)
» Llene el vaso de expansion con nitrégeno. Si no hay
disponible nitrégeno, utilice aire.
3. Llene el circuito de calefaccién. (- Pagina 34)
11.7 Comprobacion y sustitucion del anodo de
proteccion de magnesio

1. Vacie el circuito de agua caliente sanitaria del producto.
(- Pagina 41)
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12 Vaciado

2. Retire el aislamiento térmico (1) del anodo de protec-
cion de magnesio.

3. Desenrosque el anodo de proteccion de magnesio (2)
del acumulador de agua caliente sanitaria.

4. Compruebe si el anodo presenta corrosion.
Resultado:
El anodo esta corroido mas del 60 %.

» Sustituya el anodo de protecciéon de magnesio por
uno nuevo.

5.  Obture la unién roscada con cinta de teflén.

6. Enrosque el antiguo o nuevo anodo de proteccion de
magnesio en el acumulador. El anodo no debe tocar las
paredes del acumulador.

7. Llene el acumulador de agua caliente sanitaria.

8. Compruebe la estanqueidad de la unién atornillada.
Resultado:
La union atornillada es inestanca.

» Obture de nuevo la unién roscada con cinta de te-
flon.

9. Purgue los circuitos. (— Pagina 35)

11.8 Limpieza del acumulador de agua caliente

sanitaria

Indicacién

Como el depdsito acumulador se limpia por el
sistema de agua caliente, asegurese de que los
productos de limpieza utilizados responden a los
requisitos de higiene.

1. Vacie el acumulador de agua caliente sanitaria.
2. Retire el anodo de sacrificio del acumulador.

3. Limpie el interior del acumulador con un chorro de agua
a través de la abertura del anodo del acumulador.

4. Enjuague con agua abundante y deje que el agua utili-
zada para la limpieza salga por la llave de vaciado del
acumulador.

5. Cierre la llave de vaciado.

6. Vuelva a fijar el anodo de sacrificio en el acumulador.

7. Llene el acumulador con agua y compruebe que es
estanco.

11.9 Comprobaciény correcciéon de la presion de

llenado de la instalacion de calefaccion

Si la presion de llenado desciende de la presion minima,
aparece un mensaje de mantenimiento en la pantalla.

— Presién minima circuito de calefaccion: = 0,05 MPa
(= 0,50 bar)

» Afada agua de calefaccién para volver a poner en fun-
cionamiento la bomba de calor, llenar y purgar la instala-
cion de calefaccion (- Pagina 34).

» Siobserva que se producen pérdidas de presion con fre-
cuencia, determine cual puede ser la causa y solucio-
nela.

11.10 Comprobacion de la desconexion de alta
presion
» Inicie el programa de comprobacion P.29 Alta presion.

< El compresor arranca y se desactiva el control de
caudal de la bomba.

» Bloquee el circuito de calefaccion.

< El producto se apaga por la desconexion de alta pre-
sion.

11.11 Finalizacion de la inspecciéon y

Advertencia

Riesgo de quemaduras debido a compo-
nentes calientes y frios.

mantenimiento

Existe el riesgo de quemaduras en todas las
tuberias sin aislamiento y en la calefaccion
adicional eléctrica.

» Antes de la puesta en marcha, monte las
partes del revestimiento desmontadas.

1. Ponga en marcha el sistema de bombas de calor.

2. Compruebe que el sistema de bombas de calor fun-
ciona correctamente.

12 Vaciado

12.1 Vaciado del circuito de calefaccion del

producto

1. Cierre las llaves de mantenimiento de los circuitos de
entrada y retorno de la calefaccion.

2. Desmonte el revestimiento lateral. (-~ Pagina 23)
3. Abra la caja de conmutacién hacia abajo.

4. Conecte una manguera en las llaves de vaciado (1) y
(2) y tienda el extremo de la manguera en un lugar de
desagtie adecuado.
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5. Ponga la valvula de prioridad en la posicion "Circuito
de calefaccién/Acumulador de agua caliente sanitaria"
mediante accionamiento manual. (- Pagina 32)

6. Abra el purgador automatico rapido (rueda roja).

7. Transcurridos 5 minutos, abra el purgador (3). Vuelva a
cerrarlo si sale agua.

8. Abralas dos llaves de corte para vaciar por completo el
circuito de calefaccion, incluido el serpentin, del acumu-
lador de agua caliente sanitaria.

12.2 Vaciado del circuito agua caliente sanitaria

del producto

-

Cierre las llaves de agua potable.
Cierre la conexion de agua fria.

n

3. Conecte una manguera a la conexién de la llave de
vaciado (1) y tienda el extremo libre de la manguera
hasta un lugar de desagtie adecuado.

4. Abra la llave de vaciado (1) para vaciar por completo el
circuito de agua caliente sanitaria del producto.

5. Abra una de las conexiones de 3/4 en la parte posterior
del acumulador de agua caliente sanitaria.

12.3 Vaciado de la instalacion de calefaccion

1.  Conecte una manguera al punto de vaciado de la insta-
lacion.

2. Tienda el extremo libre de la manguera a un lugar de
desague adecuado.

3. Compruebe que las llaves de mantenimiento de la ins-
talacion estan abiertas.

4. Abra la llave de vaciado.

5. Abralas llaves de purgado de los radiadores. Co-
mience por el radiador que se encuentre en la posicion
mas alta y continte hacia abajo.

6. Vuelva a cerrar las llaves de purgado de todos los ra-
diadores y la llave de vaciado cuando el agua de cale-
faccién haya salido por completo de la instalacion.

13 Puesta fuera de servicio

13.1 Puestafuera de funcionamiento temporal del

producto

1. Desconecte en el edificio el seccionador (disyuntor) que
esta conectado con el producto.

2. Desconecte el producto del suministro eléctrico.

Puesta fuera de servicio 13

13.2 Puesta fuera de funcionamiento definitiva

del producto

1. Desconecte en el edificio el seccionador (disyuntor) que
esta conectado con el producto.

2. Desconecte el producto del suministro eléctrico.

Atencion

iRiesgo de dafnos materiales al aspirar
refrigerante!

Al aspirar el refrigerante pueden producirse
dafios materiales si este se congela.

» Asegurese de que, durante la aspiracion
de refrigerante, el condensador (intercam-
biador de calor) de la unidad interior re-
cibe un flujo secundario con agua de cale-
faccién o que estad completamente vacio.

w

Aspire el refrigerante.
Elimine o recicle el producto y sus componentes.

&>

14 Reciclaje y eliminacion

141 Reciclaje y eliminacién

Eliminacion del embalaje
» Elimine el embalaje de forma adecuada.

» Se deben tener en cuenta todas las especificaciones
relevantes.

14.2 Eliminar el producto y los accesorios

» No eliminar el producto ni los accesorios junto con los
residuos domésticos.

» Elimine debidamente el producto y todos los accesorios.

» Se deben tener en cuenta todas las especificaciones
relevantes.

14.3

Desecho de refrigerante

Advertencia
iPeligro de dafios para el medio ambiente!

El producto contiene el refrigerante R410A
que no debe liberarse en la atmésfera.
R410A es un gas fluorado de efecto inver-
nadero reconocido por el Protocolo de Kioto
con GWP 2088 (GWP = Global Warming
Potential).

» Antes de eliminar el producto vacie por
completo el refrigerante en un recipiente
apto para ello, a fin de poderlo reciclar o
desechar posteriormente de acuerdo con
la normativa.
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15 Servicio de Asistencia Técnica

Atencion
iRiesgo de dafios materiales por la forma-

cion del hielo!

La aspiracion del refrigerante crea un enfria-
miento fuerte del intercambiador de calor de
placas de la unidad interior, que puede pro-
vocar la congelacion del intercambiador de
calor de placas en el lado de agua de cale-
faccion.

» Vacie la unidad interior por el lado del
agua caliente para dafiarla.

» Asegurese de que haya suficiente flujo
a través del intercambiador de calor de
placas en el lado del agua de calefaccion
durante la aspiracién del refrigerante.

» Asegurese de que el desecho del refrigerante es llevado
a cabo por un profesional autorizado.

15 Servicio de Asistencia Técnica

Saunier Duval dispone de una amplia y completa red de
Servicios Técnicos Oficiales distribuidos en toda la geografia
espafola que aseguran la atencion de todos los productos
Saunier Duval siempre que lo necesite.

Ademas, los Servicios Técnicos Oficiales de Saunier Duval
son mucho mas:

— Perfectos conocedores de nuestros productos, entre-
nados continuamente para resolver las incidencias en
nuestros aparatos con la maxima eficiencia.

— Gestores de la garantia de su producto.

— Garantes de piezas originales.

— Consejeros energéticos: le ayudan a regular su aparato
de manera 6ptima, buscando el maximo rendimiento y el
mayor ahorro en el consumo.

— Cuidadores dedicados a mantener su aparato y alargar
la vida del mismo, para que usted cuente siempre con el
confort en su hogar y con la tranquilidad de saber que su
aparato funciona correctamente.

Por su seguridad, exija siempre la correspondiente acredita-
cion que Saunier Duval proporciona a cada técnico al perso-
narse en su domicilio.

Localice su Servicio Técnico Oficial en el
teléfono 902 12 22 02 o en nuestra web
www.serviciotecnicooficial.saunierduval.es
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Anexo

Anexo
A Esquema de funcionamiento
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1 Purgador automatico 10 Sonda de temperatura de retorno del circuito de
2 Sonda de temperatura de ida de la salida del con- ca'lefacmon, TT§1O

densador, TT620 11 Valvula de prioridad
3 Sensor de temperatura del circuito refrigerante de la 12 Anodo de proteccién de magnesio

salida del condensador (Ilqw.do),. TT13_5 13 Sensor de temperatura del acumulador, TT665
4 Sensor de temperatura del circuito refrigerante de la

entrada del condensador (vaporoso), TT125 14 Manoémetro
5 Llave de corte, conducto de gas caliente, circuito 15 Valvula de llenado y vaciado

refrigerante . N .

Intercambiador de calor (condensador) 16 Valvula de limpieza y vaciado

Sonda de temperatura de ida del calentador de 17 Valvula de vaciado

inmersion, TT650 18 Recipiente de expansién de membrana

Bomba de alta eficiencia " -

19 Calefaccion adicional

Sensor de presion del circuito de calefaccion
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B Esquema de conexiones
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1 Placa de circuitos impresos de la conexion a la red 7 [X328] Conexién de datos para la placa de circuitos
2 Con un suministro de corriente sencillo: puente |mpresoss dgl !'egulad'or . _—
de 230 V entre X311 y X310; con suministro de 8 [X313] umllnlstrolelectrlco dIeRIEI;)Iaca dle CIFICUI'[OS
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L - L corriente externa opcional
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[ ] o _ 10 [X312] Suministro eléctrico de la placa de circuitos
[X302] Limitador de temperatura de seguridad impresos del regulador o del RED-30 del anodo de
[X301] Calefaccion adicional corriente externa opcional
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C Placa de circuitos impresos del regulador

Anexo
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entrada multifuncion) 18 [X2_2] Son_d’a de temperatura de ida del calentador
[X106/S20] Termostato de maxima de inmersion
. 19 [X22] Sefal de la bomba de calefaccion
[X106/S21] Contacto de la empresa suministradora
de energia 20 [X22] Sensor de presion
10 [X106/BUS] Conexion de bus eBUS (unidad exterior, 21 [X22] Sensor de temperatura de ida del circuito del
regulador del sistema, RED-3) edificio
1 [X16] Bomba de calefaccion interna 22 [X22] Sensor de temperatura de retorno del circuito
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23
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[X22] Sensor de temperatura del acumulador de

agua caliente sanitaria

25

[X21] Sensor de temperatura de la salida del con-

densador (salida EEV)

[X21] Sensor de temperatura de la entrada del

condensador

D Esquema de conexion del bloqueo de la empresa de suministro de electricidad,
desconexion mediante conexiéon S21
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1 Caja del contador/de fusibles 4 Receptor de control remoto
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Contador eléctrico principal

Contador eléctrico de bombas de calor
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Anexo

Seccionador (disyuntor, fusible) 9 Unidad interior, placa de circuitos impresos de cone-
Regulador del sistema xion a la red

10 Unidad exterior, placa de circuitos impresos INSTA-
Unidad interior, placa de circuitos impresos del LLER BOARD

regulador

E Esquema de conexion del bloqueo de la empresa de suministro de electricidad,
desconexién mediante contactor de separacion

Lo \ v \
o\
B / kWh kWh G
© |
A —©
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> LN@ LN L1213 N@ BUS LN LNDO L uL2sN@d s21 BUS BUS
§ X211 X210 X200 X206 X311 X310 X300 X106
&
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i i i N
3 3 3 3
2 2
> LN LNDO L1211 N@ BUS LN LNDO LN s21 BUS BUS
§ X211 X210 X200 X206 X311 X310 X300 X106
z
Caja del contador/de fusibles 4 Receptor de control remoto
2 Contador eléctrico principal 5 Contactor de separacion, para la funcién del blo-
P queo de la empresa de suministro de electricidad
3 Contador eléctrico de bombas de calor
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Seccionador (disyuntor, fusible)

Regulador del sistema

Unidad interior, placa de circuitos impresos del

regulador

9 Unidad interior, placa de circuitos impresos de cone-
Xion a la red

10 Unidad exterior, placa de circuitos impresos INSTA-
LLER BOARD

F Cdédigos de estado

Cadigo de estado

Significado

S.34 Modo calefaccion: Pro-
tec. heladas

Si no se alcanza la temperatura exterior medida de XX °C, se vigila la temperatura de la ida y del
retorno del circuito de calefaccion. Si la diferencia de temperatura supera el valor ajustado, se inician
la bomba y el compresor sin demanda de calor.

S$.100 En espera

No existe ninguna demanda de calor o de frio. Reposo 0: unidad exterior. Reposo 1: unidad interior

S$.101 Calefaccion: descon.
del compresor

La demanda de calor se cumple, el requerimiento por el regulador del sistema ha finalizado y el défi-
cit de calor se ha compensado. El compresor se desconecta.

S$.102 Calefac.: compresor
bloqueado

El compresor esta bloqueado para el modo calefaccion porque la bomba de calor se encuentra fuera
de sus limites de uso.

S.103 Calefac.: pre-funciona-
miento

Se han comprobado las condiciones de inicio del compresor en el modo calefaccion. Iniciar el resto
de actuadores para el modo calefaccion.

S.104 Calefaccién: compresor
activo

El compresor funciona para cumplir la demanda de calor.

S$.107 Calefac.: post-funciona-
miento

La demanda de calor se cumple, el compresor se desconecta. La bomba y el ventilador marchan en
inercia.

S.111 Refrigeracion: descone-
xién del compresor

La demanda de frio se cumple, el requerimiento por el regulador del sistema ha finalizado. EI com-
presor se desconecta.

S.112 Refrigeracion: compre-
sor bloqueado

El compresor esta bloqueado para el modo refrigeraciéon porque la bomba de calor se encuentra
fuera de sus limites de uso.

S.113 Refrigeracion: pre-fun-
cionamiento compresor

Se han comprobado las condiciones de inicio del compresor en el modo refrigeracion. Iniciar el resto
de actuadores para el modo refrigeracion.

S.114 Refrigeracion: compre-
sor activo

El compresor funciona para cumplir la demanda de frio.

S.117 Refrigerac: post-funcio-
namiento compresor

La demanda de frio se cumple, el compresor se desconecta. La bomba y el ventilador marchan en
inercia.

S$.125 Calefaccion: calentador
inmersion activo

El calentador de inmersién no se utiliza en el modo calefaccion.

S$.132 ACS: compresor blo-
queado

El compresor esta bloqueado para el modo de agua caliente sanitaria porque la bomba de calor se
encuentra fuera de los limites de uso.

S.133 ACS: pre-funciona-
miento

Se han comprobado las condiciones de inicio del compresor en el modo de agua caliente sanitaria.
Iniciar el resto de actuadores para el modo de agua caliente sanitaria.

S.134 ACS: compresor activo

El compresor funciona para cumplir la demanda de agua caliente sanitaria.

S.135 ACS: calentador inmer-
sién activo

El calentador de inmersion no se utiliza en el modo de agua caliente sanitaria.

S$.137 ACS: post-funciona-
miento

La demanda de agua caliente sanitaria se cumple, el compresor se desconecta. La bomba y el venti-
lador marchan en inercia.

S.141 Calefaccion: descon.
calentador inmersion

La demanda de calor se cumple, el calentador de inmersioén se desconecta.

S.142 Calefac.: calentador de
inmersion bloqueado

El calentador de inmersién esta bloqueado para el modo calefaccion.

S$.151 ACS: desconexion ca-
lentador inmersion

La demanda de agua caliente sanitaria se cumple, el calentador de inmersion se desconecta.

S$.152 ACS: calentador inmer-
sién bloqueado

El calentador de inmersién esta bloqueado para el modo de agua caliente sanitaria.

S.173 Tiempo bloqueo de la
empresa suministr. de electri-
cidad

El suministro de tension de red ha sido interrumpido por la empresa de suministro de energia. El
tiempo de bloqueo maximo se ajusta en la configuracion.

S.202 Progr. comprobacion:
purga circuito del edificio
activa

La bomba del circuito del edificio se controla en intervalos ciclicos alternamente en el modo calefac-
cién y en el modo de agua caliente sanitaria.

S.203 Prueba actuadores ac-
tiva

La prueba del sensor y actuador se encuentra actualmente en funcionamiento.

S$.212 Error de conexion: re-
gulador no detectado

Se ha detectado ya el regulador de sistema, pero la conexion se ha interrumpido. Comprobar la co-
nexién e-BUS con el regulador del sistema. El funcionamiento solo es posible con las funciones adi-
cionales de la bomba de calor.
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Codigo de estado

Significado

S.240 Aceite compresor y
ambiente demasiado frios

Se conecta la calefaccion del compresor. El aparato no se pone en marcha.

$.252 Unid. ventilador 1: ven-
tilador bloqueado

Si la velocidad del ventilador es 0 rpm, la bomba de calor se desconecta durante 15 minutos y se rei-
nicia a continuacion. Si el ventilador no arranca después de cuatro reinicios sin éxito, se desconecta
la bomba de calor y se emite el mensaje de error F.718.

$.255 Unid. ventilador 1:
temp. entrada aire muy alta

El compresor no arranca ya que la temperatura exterior del ventilador se encuentra por encima de
sus limites de uso. Modo calefaccién: > 43 °C. Modo de agua caliente sanitaria: > 43 °C. Modo refri-
geracioén: > 46 °C.

$.256 Unid. ventilador 1:
temp. entrada aire muy baja

El compresor no arranca ya que la temperatura exterior del ventilador se encuentra por debajo de
sus limites de uso. Modo calefaccion: < -20 °C. Modo de agua caliente sanitaria: < -20 °C. Modo
refrigeracion: < 15 °C.

S$.260 Unid. ventilador 2: ven-
tilador bloqueado

Si la velocidad del ventilador es 0 rpm, la bomba de calor se desconecta durante 15 minutos y se rei-
nicia a continuacion. Si el ventilador no arranca después de cuatro reinicios sin éxito, se desconecta
la bomba de calor y se emite el mensaje de error F.785.

$.272 Circuito edificio: pres.
dispon. (bomba), limitacion
activa

Se ha alcanzado la presion disponible de la bomba ajustada en la configuracion.

S.273 Circuito edificio: tempe-
ratura ida demasiado baja

La temperatura de ida medida en el circuito del edificio se encuentra por debajo de los limites de
uso.

$.275 Circuito edificio: caudal
demasiado bajo

Bomba del circuito del edificio defectuosa. Todas las salidas en el sistema de calefaccion estan
cerradas. No se han alcanzado los caudales minimos especificos. Comprobar la capacidad de paso
de los tamices de impurezas. Comprobar llaves de corte y valvulas termostaticas. Garantizar un
caudal minimo del 35 % del flujo volumétrico nominal. Comprobar el funcionamiento de la bomba del
circuito del edificio.

$.276 Circuito edificio: Con-
tacto bloqueo S20 abierto

Contacto S20 en la placa de circuitos impresos principal de bombas de calor abierto. Ajuste in-
correcto del termostato de maxima. Sensor de temperatura de ida (bomba de calor, caldera a gas,
sonda de sistema) mide los valores con una desviacion hacia abajo. Ajustar la temperatura de ida
maxima para el circuito de calefaccion directo mediante el regulador de sistema (tener en cuenta el
limite de desconexion superior de las calderas). Ajustar el valor de ajuste del termostato de maxima.
Comprobar los valores de sonda

$.277 Circuito edificio: error
en bomba

Si la bomba del circuito del edificio esta inactiva, la bomba de calor se desconecta durante 10 minu-
tos y se reinicia a continuacion. Si la bomba del circuito del edificio no arranca después de tres reini-
cios sin éxito, se desconecta la bomba de calor y se emite el mensaje de error F.788.

S.280 Error convertidor: Com-
presor

EI motor del compresor o el cableado estan defectuosos.

S.281 Error convertidor: Ten-
sion de red

Existe una sobretension o subtension.

S.282 Error convertidor: So-
brecalentamiento

Si la refrigeracién del convertidor es insuficiente, la bomba de calor se desconecta durante una hora
y se reinicia a continuacion. Si la refrigeracion es insuficiente después de tres reinicios sin éxito, se
desconecta la bomba de calor y se emite el mensaje de error F.819.

$.283 Tiemp elim hielo: dema-
siado largo

Si la descongelacion dura mas de 15 minutos, se reinicia la bomba. Si el tiempo de descongelacion
es insuficiente después de tres reinicios sin éxito, se desconecta la bomba de calor y se emite el
mensaje de error F.741. » Compruebe si hay disponible suficiente energia térmica del circuito del
edificio.

S.284 Temperatura de ida
Elim hielo muy justa

Si la temperatura de ida desciende por debajo de los 5 °C, se reinicia la bomba de calor. Si la tem-
peratura de ida es insuficiente después de tres reinicios sin éxito, se desconecta la bomba de calor y
se emite el mensaje de error F.741. » Compruebe si hay disponible suficiente energia térmica del cir-
cuito del edificio.

S.285 Temp. de salida com-
presor muy baja

Temperatura de salida del compresor demasiado baja

S.286 Interruptor temp gas
caliente abierto

Si la temperatura del gas se encuentra por encima de 119 °C +5K, la bomba de calor se desconecta
durante una hora y se vuelve a conectar a continuacion. Si la temperatura de gas es insuficiente
después de tres reinicios sin éxito, se desconecta la bomba de calor y se emite el mensaje de error
F.823.

S.287 Ventilador 1: viento

Antes del arranque, el ventilador funciona a una velocidad de 50 rpm o mas. La causa puede ser un
fuerte viento exterior.

S.288 Ventilador 2: viento

Antes del arranque, el ventilador funciona a una velocidad de 50 rpm o mas. La causa puede ser un
fuerte viento exterior.

S.289 Limitacion tensién acti-
vada

Si el consumo de corriente de la unidad exterior es reducido, también se reduce la velocidad del
compresor. La corriente de servicio del compresor supera el valor limite ajustado en la configuracion.
(para aparatos de 4 kW, 6 kW, 8 kW: <16 A; para aparatos de 12 kW: <25 A)

S.290 Retardo de conexion
activo

El retardo de conexion del compresor esta activado.
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Cadigo de estado Significado

S$.302 Interruptor de alta pre-
sién abierto

Si la presion del circuito refrigerante supera los limites de uso, la bomba de calor se desconecta du-
rante 15 minutos y se reinicia a continuacion. Si la presion continda siendo alta después de cuatro
reinicios sin éxito, se emite el mensaje de error F.731.

S.303 T? salida compresor Se abandondé el identificador de servicio. La bomba de calor se reinicia.

demasiado alta

S$.304 Temp. evaporacion de- | Se abandon¢ el identificador de servicio. La bomba de calor se reinicia.

masiado baja

S$.305 Temp. condensacioén Se abandono el identificador de servicio. La bomba de calor se reinicia.

demasiado baja

S.306 Temp. evaporacion de- | Se abandon¢ el identificador de servicio. La bomba de calor se reinicia.

masiado alta

S$.308 Temp. condensacion Se abandoné el identificador de servicio. La bomba de calor se reinicia.

demasiado alta

$.312 Circuito edificio: tem-
peratura retorno demasiado
baja

Temperatura de retorno en el circuito del edificio demasiado baja para el arranque del compresor .
Calefaccion: temperatura retorno < 5 °C. Refrigeracion: temperatura retorno < 10 °C. Refrigeracion:
comprobar el funcionamiento de la valvula de 4 vias.

S.314 Circuito edificio: tempe-
ratura retorno demasiado alta

Temperatura retorno en el circuito del edificio demasiado alta para el arranque del compresor. Cale-
faccién: temperatura retorno > 56 °C. Refrigeracion: temperatura retorno > 35 °C. Refrigeracion: com-
probar el funcionamiento de la valvula de 4 vias. Comprobar las sondas.

S.351 Calentador inmersion:
temp. ida muy alta

La temperatura de ida del calentador de inmersiéon es demasiado alta. Temperatura de ida > 75 °C.
La bomba de calor se desconecta.

S.516 Elim. de hielo activa La bomba de calor descongela el intercambiador de calor de la unidad exterior. El modo calefaccion

se ha interrumpido. El tiempo de descongelaciéon maximo dura 16 minutos.

S.575 Convertidor frec.: error
interno

Existe un error electronico interno en la platina del inverter de la unidad exterior. Si se produce tres
veces, aparece el mensaje de error F.752.

S$.581 Error de conexién: con-
vertidor frec. no detectado

Comunicacion deficiente entre el convertidor y la placa de circuitos impresos de la unidad exterior. Si
se produce tres veces, aparece el mensaje de error F.753.

S$.590 Error: posic. incorrec.
valvula de 4 vias

La valvula de 4 vias no se mueve claramente hacia la posicion calefaccion o refrigeracion.

G Cadigos de error

En el caso excepcional de que se produzca un fallo cuyo origen radique en componentes del circuito refrigerante, informe al
Servicio de Asistencia Técnica.

Codigo | Significado Causa Solucion
F.022 Presion del agua demasiado baja | — Pérdida de presion en el circulo del — Comprobar si hay fugas en el cir-
edificio debido a fugas o burbujas de cuito del edificio
aire — Rellenar agua, purgar
— Sensor de presion del circuito del - Comprobar el contacto enchufable
edificio defectuoso en la placa de circuitos impresos y
en el mazo de cables
— Comprobar el correcto funciona-
miento del sensor de presién
— Sustitucién del sensor de presién
F.042 Error: Resist. de codific. — Resistencia de codificacién dafiada o | — Comprobar el asiento correcto de la
no colocada resistencia de codificacion o sustituir
en caso necesario.
F.073 Fallo de sonda: Presion circ. edifi- | — Sensor no conectado o entrada del — Comprobar el sensor y sustituir en
cio sensor cortocircuitada caso necesario
—  Sustituir el mazo de cables
F.514 Error sonda: temp. entrada com- s tad trada del — Comprobar el sensor y sustituir en
presor - ensor no conectado o entrada de caso necesario
sensor cortocircuitada L
—  Sustituir el mazo de cables
F.517 Error sonda: temp. salida compre- | — Sensor no conectado o entrada del — Comprobar el sensor y sustituir en
sor sensor cortocircuitada caso necesario
— Sustituir el mazo de cables
F.519 Error sonda: temp. retorno circ. — Sensor no conectado o entrada del — Comprobar el sensor y sustituir en
edificio sensor cortocircuitada caso necesario
— Sustituir el mazo de cables
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alta

supera los 130 °C:

— Limites de aplicacion superados

— EEV no funciona o no abre correcta-
mente

— Cantidad de refrigerante demasiado
baja (descongelacién frecuente de-
bido a temperaturas de evaporacion
muy bajas)

Codigo | Significado Causa Solucion
F.520 Error sonda: temp. ida circ. edifi- — Sensor no conectado o entrada del — Comprobar el sensor y sustituir en
cio sensor cortocircuitada caso necesario
— Sustituir el mazo de cables
F.526 Fallo de sonda: temp. salida EEV — Sensor no conectado o entrada del — Comprobar el sensor y sustituir en
sensor cortocircuitada caso necesario
— Sustituir el mazo de cables
F.546 Error sonda: alta presion — Sonda no conectada o cortocircuito — Comprobar el sensor (p. €j. con
en la entrada de la sonda ayudas de montaje) y sustituirlo si es
necesario
— Sustituir el mazo de cables
F.582 Error VEE — EEV no esta conectado correcta- — Comprobar las conexiones rapidas
mente o hay rotura de cable hacia la y, dado el caso, sustituir la bobina
bobina de EEV
F.585 Fallo de sonda: temp. salida con- | — Sensor no conectado o entrada del — Comprobar el sensor y sustituir en
densador sensor cortocircuitada caso necesario
— Sustituir el mazo de cables
F.718 Unid. ventilador 1: ventilador — Falta la sefal de confirmacion para — Comprobar el conducto de aire y
bloqueado la rotacién del ventilador eliminar el bloqueo si es necesario
F.729 Temp. de salida compresor muy — Temperatura de salida del compre- — Comprobar el sensor de alta presion
baja sor durante mas de 10 minutos infe- | _  Comprobar el funcionamiento de
rior a 0 °C o temperatura de salida EEV
del compresor inferior a -10 °C aun- | _ 4 h0har el sensor de temperatura
que Ig bo_mba de calor_sc_a encuentra de la salida del condensador (suben-
en el indicador de servicio. friamiento)
— Comprobar si la valvula de 4 vias se
encuentra en la posicion intermedia
— Comprobar si existe un exceso de
llenado de refrigerante
F.731 Interruptor de alta presién abierto | — Presion del refrigerante demasiado — Purgado del circuito del edificio
alta. El interruptor de alta presion —  Flujo volumétrico demasiado bajo
integrado se ha disparado a 41,5 bar debido al cierre de reguladores
(9) 0 42,5 bar (abs) individuales en una calefaccion por
— Salida de energia insuficiente a suelo radiante
traves del condensador — Comprobar la capacidad de paso de
los tamices de impurezas
— Caudal de refrigerante demasiado
bajo (p. €j. valvula de expansién
electrénica defectuosa, valvula de
4 vias bloqueada mecanicamente,
filtro obstruido). Informar al Servicio
de Asistencia Técnica.
— Modo refrigeracion: comprobar si
la unidad del ventilador presenta
suciedad
— Comprobar el interruptor de alta
presion y el sensor de alta presion
— Restaurar el interruptor de alta pre-
sién y reiniciar manualmente el pro-
ducto.
F.732 T2 salida compresor demasiado La temperatura de salida del compresor | — Comprobar la sonda de entrada y la

de salida del compresor
Comprobar el sensor de tempera-
tura de la salida del condensador
(TT135)

Comprobar EEV (¢,EEV se desplaza
al tope final? Utilizar comprobacion
de sonda/actuador)

Comprobar la cantidad de refrige-
rante (véanse los Datos técnicos)
Ejecutar la comprobacion de estan-
queidad

Comprobar si las valvulas de va-
ciado de la unidad exterior estan
abiertas.
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Cadigo Significado Causa Solucion
F.733 Temp. evaporacion demasiado — un flujo volumétrico de aire dema- — Si el circuito del edificio incluye
baja siado bajo a través del intercambia- valvulas termostaticas, comprobar su
dor de calor de la unidad exterior idoneidad para el modo refrigeracién
(modo calefaccién) provoca una en- (comprobar el flujo volumétrico en el
trada energética demasiado baja en modo refrigeracion)
el circulo ambiental (modo calefac- —  Comprobar si la unidad del ventila-
cion) o circuito del edificio (modo re- dor presenta suciedad
frlger.amon) ) ) — Comprobar EEV (¢ EEV se desplaza
- Cantidad de refrigerante demasiado al tope final? Utilizar comprobacion
baja de sonda/actuador)

— Comprobar la sonda de entrada del
compresor

— Comprobar la cantidad de refrige-
rante

F.734 Temp. condensaciéon demasiado — Temperatura en el circuito de cale- — Comprobar EEV (¢ EEV se desplaza
baja faccion demasiado baja, fuera del al tope final? Utilizar comprobacién
campo caracteristico operativo de sonda/actuador)
— Cantidad de refrigerante demasiado | — Comprobar la sonda de entrada del
baja compresor

— Comprobar la cantidad de llenado
de refrigerante (véanse los Datos
técnicos)

— Comprobar si la valvula de 4 vias se
encuentra en una posicion interme-
dia y no conmuta correctamente

— Comprobar el sensor de alta presion

— Comprobar el sensor de presion en
el circuito de calefaccion

F.735 Temp. evaporacion demasiado — Temperatura en el circulo ambiental | — Comprobar las temperaturas del
alta (modo calefaccion) o el circuito del sistema
edificio (modo refrigeracion) dema- | _  Comprobar si existe un exceso de
siado alta para el funcionamiento del llenado de refrigerante
comPresor B — Comprobar EEV (¢ EEV se desplaza
- Laalimentacion de calor procedente al tope final? Utilizar comprobacion
de otras fuentes en el circulo am- de sonda/actuador)
E!zntal es demastladdo ei'levalda,.éje(; - Comprobar el sensor de la tempera-
dl Io a l:? 3umen 0 de la velocida tura de vaporizacion (depende de la
el ventilador posicién de la valvula de 4 vias)

— Comprobar el flujo volumétrico en el
modo refrigeracion

— Comprobar el flujo volumétrico del
aire en el modo calefaccion

F.737 Temp. condensaciéon demasiado — Temperatura en el circulo ambiental | — Disminuir o contrarrestar el aporte
alta (modo refrigeracion) o en el circuito de calor de otras fuentes
del edificio (modo calefaccion) de- —  Comprobar la calefaccién adicional
masiado alta para el funcionamiento (¢ calienta a pesar de Desc. en la
del compresor comprobacién de sonda/actuador?)
— Alimentacion de calor procedente —  Comprobar EEV (¢,EEV se desplaza
de otras fuentes en el circuito del al tope final? Utilizar comprobacion
edificio de sonda/actuador)
- Circuito refrigerante repleto — Comprobar la sonda de salida del
— caudal demasiado bajo en el circuito compresor, el sensor de tempera-
del edificio tura de la salida del condensador
(TT135) y el sensor de alta presién

— Comprobar si existe un exceso de
llenado de refrigerante

— Comprobar si las valvulas de va-
ciado de la unidad exterior estan
abiertas.

— Comprobar si el caudal del aire en el
modo refrigeracion es suficiente

— Comprobar la bomba de calefaccién

— Comprobar el caudal del circuito del
edificio
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Codigo | Significado Causa Solucion
F.741 Circ. edificio: T2 de retorno dem. — Durante la descongelacion, la tem- — Garantizar el volumen minimo de
baja peratura de retorno bajo por debajo la instalacion, si es necesario, con
de 13 °C la instalacion de un acumulador de
retorno en serie.

— El mensaje de error se muestra
hasta que la temperatura de retorno
supera 20 °C.

— Activar la calefaccion adicional eléc-
trica en el panel de mando del pro-
ducto y en el regulador del sistema
para aumentar la temperatura de re-
torno. El compresor esta bloqueado
durante el mensaje de error.

F.752 Error: convertidor frec. —  Error electronico interno en la platina | — Comprobar la integridad de los
del inverter cables de conexion a red y de los
—  Tension de red fuera de 70 V — 282 cables de conexion del compresor
\% Los conectores deben encastrar de
manera audible.

— Comprobacion de los cables

— Comprobar la tension de red
La tension de red debe situarse
entre 195V y 253 V.

— Comprobar las fases

— Dado el caso, el convertidor

F.753 Error de conexion: conv. frec. no — Comunicacion deficiente entre el — Comprobar la integridad y el asiento
detect. convertidor y la placa de circuitos firme del mazo de cables y de las
impresos del regulador de la unidad conexiones rapidas y sustituir en
exterior caso necesario

— Comprobar el convertidor mediante
el control del relé de seguridad del
compresor

— Leer los parametros asignados del
convertidor y comprobar si se deben
visualizar valores

F.755 Error: posic. incorrec. valvula de 4 | — Posicién errénea de la valvula de 4 — Comprobar la valvula de 4 vias (¢ se
vias vias. Cuando, en el modo calefac- escucha una conmutaciéon? Utilizar
cién, la temperatura de ida es infe- comprobacion de sonda/actuador)
rior a la temperatura de retorno en el | _ Comprobar el asiento correcto de la
circuito del edificio. bobina en la valvula de cuatro vias
— Sensor de temperatura en el circuito | - Comprobar el mazo de cables y las
ambiental EEV emite una tempera- conexiones rapidas
tura erronea. — Comprobar el sensor de temperatura
en el circulo ambiental EEV
F.774 Fallo de sonda: Temp. entrada de | — Sensor no conectado o entrada del — Comprobar el sensor y sustituir en
aire sensor cortocircuitada caso necesario
—  Sustituir el mazo de cables
F.785 Unid. ventilador 2: ventilador — Falta la sefal de confirmacion para — Comprobar el conducto de aire y
bloqueado la rotacién del ventilador eliminar el bloqueo si es necesario
F.788 Circuito edificio: error en bomba — La electrénica de la bomba de alta — Desconectar la corriente de la
eficiencia ha detectado un fallo bomba de calor durante al menos
(p. ej. marcha en seco, bloqueo, 30s
sobretension, subtension) y ha pro- | _  Comprobar el contacto enchufable
cedido a desconectar bloqueando. en la placa de circuitos impresos

— Comprobar la funcién de la bomba

— Purgado del circuito del edificio

— Comprobar la capacidad de paso de
los tamices de impurezas

F.817 Error convertidor: compresor — Defecto en el compresor (p. €j., — Medir la resistencia de bobinado en

cortocircuito)
— Defecto en el convertidor

— Cable de conexion al compresor
defectuoso o suelto

el compresor

— Medir la salida del convertidor entre
las 3 fases, (debe ser > 1 kQ)

— Comprobar el mazo de cables y las
conexiones rapidas
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Cadigo Significado Causa Solucion
F.818 Error convertidor: Tension dered | — Tension de red incorrecta para el — Medir la tensién de red y corregir en
funcionamiento del convertidor caso necesario
— Bloqueo por parte de la empresa de La tension de red debe situarse
suministro de energia entre 195V y 253 V.
F.819 Error convertidor: Sobrecalenta- — Sobrecalentamiento interno del — Enfriar el convertidor y reiniciar el
miento convertidor producto
— Comprobar la trayectoria del aire del
convertidor
— Comprobar el funcionamiento del
ventilador
— Se ha superado la temperatura am-
biente maxima de la unidad exterior
de 46 °C.
F.820 Error de conexion: bomba circ — La bomba no devuelve ninguna — Comprobar si esta dafado el cable
edificio sefial a la bomba de calor de la bomba y sustituir en caso
necesario
—  Sustituir la bomba
F.821 Fallo de sonda: temp. ida calent. — Sensor no conectado o entrada del — Comprobar el sensor y sustituir en
inmersion sensor cortocircuitada caso necesario
— Las dos sondas de temperatura —  Sustituir el mazo de cables
de ida de la bomba de calor estan
defectuosas
F.823 Interruptor temp gas caliente — El termostato de gas caliente des- — Comprobar EEV
abierto conecta la bomba de calor cuando _  Sustituir en caso necesario el tamiz
la temperatura en el circuito refrige- de impurezas del circuito refrigerante
rante es demasiado elevada. Des-
pués de un tiempo de espera se
produce otro intento de inicio de la
bomba de calor. Tras tres intentos
de arranque fallidos consecutivos se
emite un mensaje de error.
— Temperatura del circuito de refrige-
rante max.: 130 °C
— Tiempo de espera: 5 min (la primera
vez que se produce)
— Tiempo de espera: 30 minutos (la
segunda vez y posteriores)
— Restablecimiento del contador de
errores cuando se dan ambas condi-
ciones:
— Demanda de calor sin descone-
Xién anticipada
— 60 min de funcionamiento inin-
terrumpido
F.825 Fallo de sonda: temp. entrada — Sensor de temperatura del circuito — Comprobar la sonda y el cable y
condensador refrigerante (vaporoso) no conectado sustituir si es necesario
o entrada del sensor cortocircuitada
F.1100 Calent. inmers.: LTS abierto El limitador de temperatura de seguridad | — Comprobar la circulacion de la
de la calefaccion adicional eléctrica esta bomba del circuito del edificio
abierto debido a: - Si es necesario, abrir las llaves de
— Un flujo volumétrico demasiado bajo corte
0 aire en el circuito del edificio —  Sustituir el limitador de temperatura
— Calentador de inmersion funcio- d? setgu.rldad
nando con circuito del edificio sin re- | — Disminuir o contrarrestar el aporte
llenar de calor de otras fuentes
—  El funcionamiento del calentador de |~ Comprobar la capacidad de paso de
inmersion con temperaturas de ida los tamices de impurezas
superiores a 95 °C dispara el fusible
del limitador de temperatura de
seguridad y requiere una sustitucion
— Alimentacion de calor procedente
de otras fuentes en el circuito del
edificio
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calor

tado incorrectamente

— Unidad exterior sin tension de sumi-
nistro

Codigo | Significado Causa Solucion
F.1117 Compresor: fallo de fases — Fusible defectuoso — Comprobar fusible
— Conexiones eléctricas defectuosas — Comprobacion de las conexiones
- Tensién de red demasiado baja eléctricas
—  Suministro eléctrico compresori/tarifa | — Comprobar la tension en la conexion
reducida no conectado eléctrica de la bomba de calor
- Bloqueo de la empresa de suminis- | — Limitar el bloqueo de la empresa
tro de energia superior a tres horas suministradora de electricidad a
menos de tres horas
F.1120 Calent. inmers.: fallo de fases — Defecto de la calefaccion adicional — Comprobar la calefaccion adicional
eléctrica eléctrica y su suministro eléctrico
— Conexiones eléctricas mal apretadas | — Comprobar conexiones eléctricas
— Tension de red demasiado baja — Medir la tensién en la conexion
eléctrica de la calefaccion adicional
eléctrica
F.9998 Error de conexion: Bomba de — Cable eBus no conectado o conec- — Comprobar los conductos de unién

entre la placa de circuitos impresos
de conexién a la red y la placa de
circuitos impresos del regulador con
unidad interior y exterior

H Vista del test del sensor y componentes

Caodigo Descripcién

A.01 Bomba circuito edificio

A.02 Valvula de prioridad calefaccion/agua
caliente sanitaria

A.05 Potencia de la bomba de sistema

A.06 Potencia de la bomba de recirculacion

A7 Potencia del ventilador

A19 Acumulador de condensacion de la linea
helicoidal de calefaccién

A.20 Valvula de 4 vias

A21 Posicién de la valvula de EEV

A.23 Compresor espiral calentadora

A.35 Salida UV1

A.40 Temperatura de ida

A.41 Temperatura de retorno

A.42 Presion del circuito del edificio

A.43 Caudal del circuito del edificio

A.44 Temperatura del acumulador SP1

A.46 Termostato de maximaS20

A4T7 Temperatura VF1

A.48 Temperatura de la entrada de aire

A.55 Temperatura en la salida del compresor

A.56 Temperatura en la entrada del compre-
sor

A.57 Temperatura de la entrada del conden-
sador

A.59 Temperatura de la salida del condensa-
dor

A.63 Alta presion

A.67 Interruptor de alta presion

A.69 Temperatura exterior

A.70 Temperatura del sistema

AT1 Estado DCF
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Cadigo Descripcion

A.72 Entrada EVU

A.85 Temperatura evaporacion

A.86 Temperatura condensacion

A.87 Consigna de sobrecalentamiento

A.88 Sobrecalentamiento medido

A.90 Subenfriamiento medido

A.93 Velocidad del compresor

A119 Salida MA1

A.123 Interruptor de temperatura de la salida
del compresor

A.124 Limitador de temperatura de seguridad
de la calefaccion adicional

A.125 Entrada multifuncion ME

A.126 Salida MA2

A127 Salida MA3

| Vista general de los programas de prueba

Codigo Descripcion

P04 Modo de calefaccion

P06 Purgado del circuito del edificio
P11 refrigeracion

P12 Descongelacion

P26 Modo de agua caliente

P27 Calent. inmersion

P29 Alta presion

P30 Vaciado de la unidad interior

J Cédigos de diagnéstico

Cadigo Descripcion

D.000 Rendimiento energético de la calefac-
cion al dia

D.001 Rendimiento energético del modo refri-
geracion al dia

D.002 Rendimiento energético del agua ca-
liente sanitaria al dia

D.007 Temperatura de consigna del agua
caliente

D.014 Rendimiento energético de la calefac-
cién al mes

D.015 Factor de trabajo de la calefaccion al
mes

D.016 Rendimiento energético de la calefac-
cion total

D.017 Factor de trabajo de la calefaccion total

D.018 Rendimiento energético del agua ca-

liente sanitaria al mes

D.019 Factor de trabajo del agua caliente
sanitaria al mes

D.022 Rendimiento energético del agua ca-
liente sanitaria total

D.023 Factor de trabajo del agua caliente
sanitaria total

D.028 Valor nominal dia
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Codigo Descripcion

D.029 Activacion de la refrigeracion manual

D.030 Retardo de conexién

D.031 Temperatura de ida nominal

D.032 Actual temperatura de ida

D.033 Energia integral

D.035 Capacidad frigorifica

D.036 Consumo eléctrico

D.037 Modulacion del compresor

D.038 Temperatura de entrada del aire

D.042 Rendimiento energético del modo refri-
geracion al mes

D.043 Factor de trabajo del modo refrigeracion
al mes

D.044 Rendimiento energético del modo refri-
geracion total

D.045 Factor de trabajo del modo refrigeracion
total

D.060 Circuito de calefaccién caudal

D.061 Circuito edificio: presion

D.063 Versién de software de la unidad interior
y exterior

D.064 Contador de horas de servicio

D.065 Contador de horas de servicio para
modo calefaccion

D.067 Contador de horas de servicio para
modo refrigeracion

D.068 Contador de horas de servicio para
modo de agua caliente sanitaria

D.070 Contador de horas de servicio para
calefaccion adicional

D.073 Consumo de energia de la calefaccion
adicional total

D.074 Inicios de la calefaccién adicional

D.075 Procesos de cambio agua caliente sani-
taria/calefaccion

D.076 Entrada de alimentacion eléctrica de la
calefaccion adicional en 1/10 kW

D.077 Consumo de energia total

D.092 temperatura exterior medida

D.100 Contador de horas de servicio para
compresor

D.101 Inicios del compresor

D.102 Contador de horas de servicio para
bomba

D.103 Inicios de la bomba

D.106 Contador de horas de servicio para
valvula de 4 vias

D.107 Activaciones de la valvula de 4 vias

D.113 Pasos de la valvula de expansion elec-
tronica

D.130 Inicio compresor calefaccion desde

D.131 presion disponible maxima

D.132 Configuracién de la bomba del edificio

D.133 Inicio de refrigeracién a partir de

D.140 Reduccioén de ruidos de la unidad exte-

rior
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Cadigo Descripcion

D.145 duraciéon maxima del tiempo de bloqueo

D.148 Contador de procesos de conexion

D.166 Temperatura de retorno maxima

D.167 Compresor histéresis

D.168 Modo de funcionamiento de agua ca-
liente sanitaria

D.169 Estado del anodo de corriente externa (0
= no apto/falta, 1 = Ok, 2 = error)

D.181 Contador de horas de servicio para
ventilador

D.182 Contador para activaciones del ventila-
dor

D.189 Reiniciar tpo. blog.

D.190 Retardo de conexion

D.191 Restaurar estadisticas

D.192 Restaurar ajuste de fabrica

D.225 Tiempo de bloqueo tras la conexion del
suministro de tension

D.226 Limite de potencia de la calefaccion
adicional

D.227 Tecnologia refrig.

D.230 Modo calentador por inmersion adicio-

nal (0 = desc.; 1 = calentar; 2 = agua ca-
liente sanitaria; 3 = calentar + agua ca-
liente sanitaria)

D.231 Limite de potencia de la unidad exterior
(A)

D.340 Regulador del sistema disponible (0 =
no; 1 = si)

D.341 Secado de solado (0 = no; 1 = si)

D.342 Inicio del secado de solado dia (0 — 29d)

D.343 Temperatura de ida nominal refrigera-
cion

D.344 Salida multifuncion MA1

D.345 Curva de calefaccion (0,1 — 4,0)

D.346 Temperatura limite de calefaccion

D.347 Punto de bivalencia calefaccion

D.348 Punto de bivalencia ACS

D.349 Punto alternativo calefaccion

D.350 Temperatura max. de ida

D.351 Temperatura de ida minima

D.352 Activar modo calefaccion

D.353 Activar modo de agua caliente sanitaria

D.354 Funcionamiento de emergencia calefac-

cién adicional (0 = desc.; 1 = calentar; 2
= agua caliente sanitaria; 3 = calentar +
agua caliente sanitaria)

D.356 SM relé

D.357 Histéresis de reconexién de agua ca-
liente sanitaria (3 — 20 K)

D.359 temperatura del acumulador actual

D.363 Compresor temperatura de ida refrigera-
cion histéresis (0 — 15 K) (ajuste de fa-
brica: 7 K)
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K Calefaccion adicional 5,4 kW

Valido para productos con una potencia de calefaccion de 6 kW y 8 kW

regulacion interna de los nive- | Potencia absorbida Valor de ajuste
les de potencia

0 0,0 kW

1 0,9 kW 1 kw
2 1,1 kW

3 1,7 kW

4 2,0 kW 2 kW
5 2,8 kW 3 kW
6 3,7 kW 4 kW
7 4,5 kW 5 kW
8 5,4 kW 6 kW

L Calefaccion adicional de 8,54 kW a 230 V

Valido para productos con una potencia de 12 kW

regulacion interna de los nive- | Potencia absorbida Valor de ajuste
les de potencia a 230V

0 0,0 kW

1 0,7 kW 1 kW
2 1,2 kW

3 1,8 kW 2 kW
4 2,2 kW 3 kW
5 3,2 kW

6 3,8 kW 4 kW
7 4,7 kKW 5 kW
8 5,4 kW 6 kW

M Calefaccion adicional de 8,54 kW a 400 V

Valido para productos con una potencia de 12 kW

regulacion interna de los nive-
les de potencia a 400V

Potencia absorbida

Valor de ajuste

0 0,0 kW
1 0,7 kW 1 kw
2 1,2 kW
3 1,8 kW 2 kW
4 2,3 kW
5 3,0 kW 3 kW
6 3,9 kw 4 kW
7 4,7 kW 5 kW
8 5,6 kW 6 kW
9 6,2 kW
10 7,0 kW 7 kW
1" 7,9 kW 8 kW
12 8,5 kW 9 kW
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N Trabajos de revision y mantenimiento

# Trabajo de mantenimiento Intervalo
1 Comprobacioén de la presion previa del vaso de expansion Anual 39
2 Comprobacion y sustitucion del anodo de proteccion de magnesio Anual 39
3 Limpieza del acumulador de agua caliente sanitaria En caso necesario, al menos
cada 2 afios

4 Comprobar la suavidad de la valvula de prioridad (6ptica- Anual

mente/acusticamente)
5 Comprobar el circuito refrigerante, retirar el 6xido y aceite Anual
6 Comprobar las cajas de la electronica eléctricas, retirar el polvo de las Anual

ranuras de ventilacion
7 Comprobar el amortiguador de vibraciones en los conductos de refrige- Anual

rante

O Valores caracteristicos del sensor de temperatura, circuito refrigerante

Sondas: TT125, TT135, TT610

Temperatura (°C) Resistencia (ohmios)
-40 327344
-35 237193
-30 173657
-25 128410
-20 95862
-15 72222
-10 54892
-5 42073
0 32510
5 25316
10 19862
15 15694
20 12486
25 10000
30 8060
35 6535
40 5330
45 4372
50 3605
55 2989
60 2490
65 2084
70 1753
75 1481
80 1256
85 1070
90 916

95 786
100 678
105 586
110 509
115 443
120 387
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Temperatura (°C) Resistencia (ohmios)
125 339
130 298
135 263
140 232
145 206
150 183
155 163

P Valores caracteristicos de los sensores de temperatura internos, circuito hidrau-

lico

Sondas: TT620 TT650

Temperatura (°C) Resistencia (ohmios)
0 33400
5 25902
10 20247
15 15950
20 12657
25 10115
30 8138
35 6589
40 5367
45 4398
50 3624
55 3002
60 2500
65 2092
70 1759
75 1486
80 1260
85 1074
90 918
95 788
100 680
105 588
110 510

Q Valores caracteristicos de los sensores de temperatura VR10, temperatura del

acumulador

Temperatura (°C)

Resistencia (ohmios)

-40 88130
-35 64710
-30 47770
-25 35440
-20 26460
-15 19900
-10 15090
-5 11520
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Temperatura (°C) Resistencia (ohmios)
0 8870
5 6890
10 5390
15 4240
20 3375
25 2700
30 2172
35 1758
40 1432
45 1173
50 966
55 800
60 667
65 558
70 470
75 397
80 338
85 288
90 248
95 213
100 185
105 160
110 139
115 122
120 107
125 94
130 83
135 73
140 65
145 58
150 51

R Valores caracteristicos de la sonda de temperatura exterior VRC DCF

Temperatura (°C)

Resistencia (ohmios)

-25

2167

-20 2067
-15 1976
-10 1862
-5 1745
0 1619
5 1494
10 1387
15 1246
20 1128
25 1020
30 920
35 831
40 740
62
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S Datos técnicos

Anexo

Indicacion

i

Los siguientes datos de rendimiento son validos para productos nuevos con intercambiadores de calor limpios.

Datos técnicos: generalidades

HA 6-5 STB HA 8-5 STB HA 12-5 STB
Dimensiones del producto, an- 595 mm 595 mm 595 mm
chura
Dimensiones del producto, altura 1.880 mm 1.880 mm 1.880 mm
Dimensiones del producto, pro- 693 mm 693 mm 693 mm
fundidad
Peso, sin embalaje 158 kg 159 kg 160 kg
Peso, operativo 365 kg 367 kg 369 kg

Tension asignada

230V (+10%/-15%),
50 Hz, 1~/N/PE

230 V (+10%/-15%),
50 Hz, 1~/N/PE

230 V (+10%/-15%),
50 Hz, 1~/N/PE

Tension asignada

400 V (+10%/-15%),
50 Hz, 3~/N/PE

400 V (+10%/-15%),
50 Hz, 3~/N/PE

400 V (+10%/-15%),
50 Hz, 3~/N/PE

Potencia nominal, maxima 5,4 kW 5,4 kW 8,8 kW

Corriente asignada, maxima 23,50 A (230 V), 14,50 A | 23,50 A (230 V) 14,50 A | 23,50 A (230 V), 14,00 A
(400 V) (400 V) (400 V)

Tipo de proteccion IP 10B IP 10B IP 10B

Categoria de sobretension

Tipo de fusible, caracteristica C,
de retardo, conmutacioén tripolar
(interrupcion de los tres cables
de conexion de red mediante una
unica conmutacion)

dimensionar segun el
esquema de conexiones
seleccionado

dimensionar segun el
esquema de conexiones
seleccionado

dimensionar segun el
esquema de conexiones
seleccionado

Conexiones del circuito de cale- G1" G1" G1"
faccion
Conexiones del agua fria, agua G 3/4" G 3/4" G 3/4"
caliente sanitaria
Datos técnicos: circuito de calefaccion
HA 6-5 STB HA 8-5 STB HA 12-5 STB
Contenido de agua 16,6 | 17,11 17,61

Material en el circuito de calefac-
cion

Cobre, aleacion de
cobre-zinc, acero
inoxidable, caucho de
etileno propileno dieno,
latén, hierro

Cobre, aleacion de
cobre-zinc, acero
inoxidable, caucho de
etileno propileno dieno,
latén, hierro

Cobre, aleacién de
cobre-zinc, acero
inoxidable, caucho de
etileno propileno dieno,
latén, hierro

calidad del agua admisible

sin proteccion contra las
heladas o corrosion.
Descalcifique el agua de
calefaccion a partir de
una dureza del agua de
3,0 mmol/l (16,8° dH)
conforme a la directiva
VDI2035 hoja 1.

sin proteccion contra las
heladas o corrosion.
Descalcifique el agua de
calefaccion a partir de
una dureza del agua de
3,0 mmol/l (16,8° dH)
conforme a la directiva
VDI2035 hoja 1.

sin proteccion contra las
heladas o corrosion.
Descalcifique el agua de
calefaccion a partir de
una dureza del agua de
3,0 mmol/l (16,8° dH)
conforme a la directiva
VDI2035 hoja 1.

modo calefaccion con calefaccion
adicional

Presion de servicio min. 0,05 MPa 0,05 MPa 0,05 MPa
(0,50 bar) (0,50 bar) (0,50 bar)

Presion de servicio max. 0,3 MPa 0,3 MPa 0,3 MPa
(3,0 bar) (3,0 bar) (3,0 bar)

Temperatura ida modo calefaccion 20 °C 20 °C 20 °C

min.

Temperatura max. de ida del 55 °C 55°C 55 °C

modo calefaccion con compresor

Temperatura max. de ida del 75 °C 75 °C 75 °C
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HA 6-5 STB HA 8-5 STB HA 12-5 STB

Temperatura min. de ida del modo 7°C 7°C 7°C
refrigeracion

Temperatura max. de ida del 25°C 25°C 25°C
modo refrigeracién.

Caudal volumétrico nominal min. 0,3 m3h
con unidad exterior 4 kW

Caudal volumétrico nominal min. 0,4 m3h
con unidad exterior 6 kW

Caudal volumétrico nominal min. 0,55 m%h

Caudal volumétrico nominal min. 1,18 m¥/h
con unidad exterior 12 kW

Caudal volumétrico nominal AT 5 0,54 m?/h
K con unidad exterior 4 kW

Caudal volumétrico nominal AT 5 0,79 m*h
K con unidad exterior 6 kW

Caudal volumétrico nominal AT 5 1,02 m?h
K

Caudal volumétrico nominal AT 5 1,80 m¥h
K con unidad exterior 12 kW

Caudal volumétrico nominal AT 8 0,3 m*h
K con unidad exterior 4 kW

Caudal volumétrico nominal AT 8 0,4 m3h
K con unidad exterior 6 kW

Caudal volumétrico nominal AT 8 0,55 m3h
K

Caudal volumétrico nominal AT 8 1,18 m?h
K con unidad exterior 12 kW

Presion disponible AT 5 K con 71 kPa
unidad exterior 4 kW (710 mbar)

Presion disponible AT 5 K con 68 kPa
unidad exterior 6 kW (680 mbar)
Presion disponible AT 5 K 66 kPa
(660 mbar)

Presion disponible AT 5 K con 51,5 kPa
unidad exterior 12 kW (515,0 mbar)

Presiéon disponible AT 8 K con 71 kPa
unidad exterior 4 kW (710 mbar)

Presion disponible AT 8 K con 68 kPa
unidad exterior 6 kW (680 mbar)
Presion disponible AT 8 K 73 kPa
(730 mbar)

Presion disponible AT 8 K con 81 kPa
unidad exterior 12 kW (810 mbar)

Flujo volumétrico min. con funcio- 0,3 m*/h
namiento continuo en los limites
de aplicacién con unidad exterior
4 kW

Flujo volumétrico min. con funcio- 0,4 m*/h
namiento continuo en los limites
de aplicacién con unidad exterior
6 kW

Flujo volumétrico min. con funcio- 0,55 m*h
namiento continuo en los limites
de aplicacion

Flujo volumétrico min. con funcio- 1,18 m?h
namiento continuo en los limites
de aplicacién con unidad exterior
12 kW
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HA 6-5 STB

HA 8-5 STB

HA 12-5 STB

Flujo volumétrico max. con fun-
cionamiento continuo en los limi-
tes de aplicaciéon con unidad exte-
rior 4 kW

0,54 m*h

Flujo volumétrico max. con fun-
cionamiento continuo en los limi-
tes de aplicaciéon con unidad exte-
rior 6 kW

0,79 m*h

Flujo volumétrico max. con fun-
cionamiento continuo en los limi-
tes de aplicacion

1,08 m%h

Flujo volumétrico max. con fun-
cionamiento continuo en los limi-
tes de aplicacion con unidad exte-
rior 12 kW

1,8 m¥h

Tipo de bomba

Bomba de alta eficiencia

Bomba de alta eficiencia

Bomba de alta eficiencia

dor de agua caliente sanitaria

indice de eficiencia energética <0,2 <0,2 <0,23
(EEI) de la bomba
Datos técnicos: agua caliente sanitaria
HA 6-5 STB HA 8-5 STB HA 12-5 STB
Contenido de agua del acumula- 1851 188 1 1851

Material del acumulador de agua
caliente sanitaria

Acero, esmaltado

Acero, esmaltado

Acero, esmaltado

Presion de servicio max.

1,0 MPa
(10,0 bar)

1,0 MPa
(10,0 bar)

1,0 MPa
(10,0 bar)

Temperatura del acumulador por
bomba de calor max.

57 °C

57 °C

57 °C

Temperatura del acumulador por
calefaccion adicional max.

75°C

75 °C

75 °C

Tiempo de calentamiento a una
temperatura nominal del acumu-
lador de 53 °C, funcionamiento
ECO, A7

2,53 h

1,75 h

1,08 h

Entrada de alimentacion durante
la disponibilidad segun DIN EN
16147 con una temperatura no-
minal del acumulador de 53 °C e
histéresis de 7 K, funcionamiento
ECO, A7

31,3 W

319w

446 W

Entrada de alimentaciéon durante
la disponibilidad segun DIN EN
16147 con una temperatura nomi-
nal del acumulador de 53 °C e his-
téresis de 20 K, funcionamiento
ECO, A7

19w

22 W

26 W

Valor de rendimiento (COPdhw)
segun EN 16147 con una tempe-
ratura nominal del acumulador de
53 °C e histéresis de 7 K, modo
ECO, A7

2,45

2,73

2,36

Valor de rendimiento (COPdhw)
segun EN 16147 con una tempe-
ratura nominal del acumulador de
53 °C e histéresis de 20 K, modo
ECO, A7

2,51

3,06

2,56

0020297148_01 GeniaSet Split Instrucciones de instalacion y mantenimiento

Anexo

65



Anexo

Datos técnicos: sistema eléctrico

HA 6-5 STB HA 8-5 STB HA 12-5 STB
Consumo eléctrico de la bomba 2W 2W 3w
de calefacciéon min.
Consumo de energia eléctrica de 60 W 60 W 100 W
la bomba de calefaccion max.
Consumo de energia eléctrica 20w 20 W 40 W
bomba de calefaccion a A7/35 AT
5 K a 250 mbar pérdida de presion
externa en el circuito de calefac-
cion
Datos técnicos: circuito de refrigerante
HA 6-5 STB HA 8-5 STB HA 12-5 STB
Material, conducto de refrigerante Cobre Cobre Cobre

Técnica de conexion, conducto de
refrigerante

Union engatillada

Union engatillada

Union engatillada

Diametro exterior, conducto de
gas caliente

1/2 " (12,7 mm)

5/8 " (15,875 mm)

5/8 " (15,875 mm)

Diametro exterior, conducto de
liquido

1/4 " (6,35 mm)

3/8 " (9,575 mm)

3/8 " (9,575 mm)

tential (GWP)

Grosor minimo de la pared, con- 0,8 mm 0,95 mm 0,95 mm
ducto de gas caliente

Grosor minimo de la pared, con- 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
ducto de liquido

Refrigerante, tipo R410A R410A R410A
Refrigerante, Global Warming Po- 2088 2088 2088

utilizar junto con la unidad interior actual.

Indicacién
m Para obtener toda la informacion necesaria y especifica sobre la instalacion Split y sobre los componentes de
~—— la unidad exterior, consulte las instrucciones de instalacion correspondientes de la unidad exterior que se va a
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